Dnro

PAATOS VN/7906/2022

Valtioneuvoston péitos Fortum Power and Heat
Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 20
§:ssd tarkoitettu lupa kéyttdd ydinvoimalaitosyk-
sikoitd Loviisa 1 ja Loviisa 2 ja niihin kuuluvia
ydinpolttoaine- ja ydinjitehuollon kannalta tar-
peellisia rakennuksia ja varastoja.

Annettu Helsingissi 16 pdivind helmikuuta 2023

HAKEMUS

Fortum Power and Heat Oy (jdljempéni hakija) on 18.3.2022 piivityssd hakemuksessaan
pyytényt ydinenergialain (990/1987) 20 §:ssé tarkoitettua lupaa

o kéyttdd Loviisan ydinvoimalaitosyksikoitd Loviisa 1 ja Loviisa 2 energiantuotan-
toon enintdin vuoden 2050 loppuun saakka ja laitosyksikéiden kiytostipoistoon
valmistautumisen edellyttimalld tavalla enintdidn vuoden 2055 loppuun saakka.

e kiyttdd ydinpolttoaine- ja ydinjdtehuollon kannalta tarpeellisia rakennuksia ja va-
rastoja tarvittavine laajennuksineen enintéédn vuoden 2090 loppuun saakka.

Edell4 esitettyihin liittyen Fortum hakee lupaa pitéi hallussa, tuottaa, kasitelld, kiyttis ja
varastoida ydinjétteitd, ydinaineita ja muita ydinmateriaaleja voimalaitosalueella muualla
kuin matala- ja keskiaktiivisen jétteen loppusijoituslaitoksessa (jéljempénd VLI-luola)
seuraavasti:

e Loviisan ydinvoimalaitoksen kiytossd syntyvdd kéytettyd ydinpolttoainetta enin-
tadn 12 800 polttoainenippua.

e Loviisan ydinvoimalaitoksen toiminnan yhteydessd tai seurauksena syntyneitd
ydinlaitosjitteiti enintisin 10 000 m? (ml. kiytostd poistettuja siteilylihteiti).

e Muualta Suomesta perdisin olevia aktiivisuuspitoisuudeltaan matala- ja keskiaktii-
visia jtteiti vastaavia radioaktiivisia jitteitsi enintésin 2 000 m?

Lisdksi yhtio hakee lupaa pitdd hallussa, kisitelld, kayttds ja varastoida voimalaitoksen
kdytOssd tarvittavaa tuoretta polttoainetta, jonka maahantuontia varten on myonnetty
ydinenergialain mukainen lupa. Sama koskee voimalaitosalueella jo olevia muita ydinma-
teriaaleja ja muitakin ydinmateriaaleja edellyttden, ettd tuontilupaa tarvitseville ydinmate-
riaaleille on myonnetty ydinenergialain mukainen lupa.

Yhtié on my6s hakenut mahdollisen kayttoluvan vilitonti toimeenpanoa.

Hakija on lupahakemuksessaan pyytanyt, ettd valtioneuvosto paittdd lupaa myontéessain,
ettd pd4tods pannaan tdytdnt6on mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, koska péaatok-
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sen tdytdntGonpanoa ei yleisen edun vuoksi tulisi lykétd. Hakija on hakemuksessaan to-
dennut muun ohella, ettii Loviisan voimalaitoksella on merkittivi rooli vakaana, hiilidiok-
sidipddstottdménd perusvoimana ja voimalaitos tuottaa noin 10 % Suomessa kéytetystd
sdhkostd. Kéyttéidn pidentdminen vaatii investointeja laitoksen kiytettdvyyteen seki tur-
vallisuuteen.

Edelleen hakija on todennut, etti FiR 1 -tutkimusreaktorin purkaminen Espoon Otanie-
messd ja tutkimusreaktorin sekd kdytostd poistettavan radioaktiivisten materiaalien tutki-
muslaboratorion (Otakaari 3) radioaktiivisten jétteiden sijoittaminen Loviisan voimalai-
tokselle on yleisen edun mukaista. Voimalaitoksen ja loppusijoituslaitoksen lupahake-
muksen tdytédntGonpanon viivdstymisen seurauksena myds ndiden jétteiden vastaanotto
viivéstyisi, ja ne tulisi varastoida tai mahdollisesti jopa loppusijoittaa muualle.

Yhti6é on hakemuksessaan ilmoittanut ydinvoimalaitosyksikoistd mm. seuraavat tiedot:

Loviisa 1 ja Loviisa 2 -ydinvoimalaitosyksikét ovat tyypiltdén vesihidasteisia ja vesijéddh-
dytteisid painevesireaktoreita. Molempien yksik6iden nimellislimpéteho on 1500 mega-
wattia ja nettosdhkoteho 507 megawattia. Laitosyksikoitd on suunniteltu kiytettdvin ener-
giantuotantoon nyt haettavan lupajakson péattymiseen vuoden 2050 loppuun saakka, jol-
loin laitosyksikot saavuttavat noin 70 vuoden kéyttéidn.

Yhtio on liittanyt hakemukseen ydinenergia-asetuksen (161/1988) 34 §:ssi tarkoitetut sel-
vitykset.

Yhti6é on my®6s jattanyt 18.3.2022 erillisen kayttélupahakemuksen, joka koskee Loviisan

voimalaitoksen alueella Hastholmenissa sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisten voimalai-

tosjétteiden loppusijoituslaitosta (myshemmin VLJ-luola). Téhén asti VLJ-luolan kdytto-
lupa on ollut kirjattuna laitosyksikdiden vuoden 1998 kayttdlupapidtokseen. Nyt kéytto-

luvasta tehdéén erillinen p#étos.

Nykyiset voimalaitosyksikoiden kiiyttoluvat

Valtioneuvosto on 26 paivind heindkuuta 2007 (diaarinumero paatdkselle 6/330/2006)
myontinyt Fortum Power and Heat Oy:lle ydinenergialain 20 §:ssé tarkoitetun luvan
kéyttdd Loviisan kaupungin 12. kaupunginosassa Histholmenin saarella sijaitsevia ydin-
voimalaitosyksikoitd Loviisa 1 ja 2 kummankin osalta 1 500 megawatin nimellislampdte-
holla sdhkdenergian tuottamiseen seki kéyttdd laitosyksik6ihin kuuluvia ydinpolttoaine-
ja ydinjdtehuollon kannalta tarpeellisia rakennuksia ja varastoja tarvittavine laajennuksi-
neen Loviisa 1 voimalaitosyksikolle 31 péivéan joulukuuta 2027 ja Loviisa 2-voimalai-
tosyksikélle 31 pdividn joulukuuta 2030 asti.

Sovellettavat lainkohdat

Ydinenergialain 16 §:n 1 momentin mukaan luvan ydinlaitoksen kdyttimiseen myontéi

valtioneuvosto. Lupa voidaan mydnté4, jos lain 20 §:sséd ydinlaitoksen kiytélle sdfidetyt

edellytykset tdyttyvit ja ydinlaitos ja sen kiyttiminen muutoinkin tiyttévit ydinenergia-
lain 5-7 §:ssd sdddetyt periaatteet.
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Ydinenergialain 5 §:n mukaan ydinenergian kiytdn tulee olla, sen eri vaikutukset huomi-
oon ottaen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Lisdksi ydinenergian kdyt6n on lain 6
§:n mukaan oltava turvallista eiké siitd saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympdristélle tai
omaisuudelle.

Lain 6 a §:n mukaan ydinjétteet, jotka ovat syntyneet Suomessa tapahtuneen ydinenergian
kédyton yhteydessa tai seurauksena, on késiteltdvd, varastoitava ja sijoitettava pysyviksi
tarkoitetulla tavalla Suomeen. Lis#ksi ydinenergian kdyton edellytyksend ydinenergialain
7 §:n mukaan on, ettéd turvajérjestelyt, valmiusjérjestelyt sekd muut jérjestelyt ydinvahin-
kojen rajoittamiseksi ja ydinenergian kdyton turvaamiseksi ydin- tai séteilyturvallisuutta
vaarantavalta toiminnalta ovat riittavit.

Lupahakemus saatetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ydinenergialain 23 §:n mukaan.
Lupahakemuksesta on ydinenergialain 23 §:n mukaan pyydettivi Séteilyturvakeskuksen
ja ympéristoministerion lausunto seké ydinenergia-asetuksen 37 §:n mukaan edelld mai-
nittujen lisiksi ainakin siséministerion lausunto, seké lausunto sellaiselta aluehallintovi-
rastolta ja elinkeino-, litkenne- ja ympéristokeskukselta, jonka toimialueella on ydinlai-
toksen sijainti- ja naapurikunta. Séteilyturvakeskuksen on siséllytettéiva lausuntoonsa eh-
dotus lupaehdoiksi, jotka ovat tarpeen ydinenergialain 2 a luvun mukaisten turvallisuus-
vaatimusten toteuttamiseksi.

Ty6- ja elinkeinoministerion on liséksi ydinenergialain 23 a §:n mukaan varattava ylei-
s6lle tilaisuus ilmaista mielipiteensd lupaa koskevassa asiassa kirjallisesti ennen kéyttdlu-
van myontamistd. Hakijalle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen hakemuksen joh-
dosta annetuista mielipiteisti ja lausunnoista.

Lupapiitoksen siséllostid sdddetddn ydinenergia-asetuksen 38 §:ssé. Pykildn 1 ja 3 mo-
mentissa luetellut edellytykset on huomioitu lupapaétoksen siséllossa.

Lupa myonnetdédn ydinenergialain 24 §:n mukaan méaardaikaisena. Méaérdajan pituutta har-
kittaessa on otettava huomioon erityisesti turvallisuuden varmistaminen ja toiminnan arvi-
oitu kesto. Ydinenergialain 25 §:n mukaan lupaan on siséllytettdvi ne ehdot, jotka ovat
tarpeen 2 luvussa tarkoitettujen yleisten periaatteiden toteuttamiseksi. Lisdksi lupaviran-
omaisen on otettava huomioon 23 §:ssé tarkoitetussa Siteilyturvakeskuksen lausunnossa
esitetyt turvallisuutta koskevat ehdotukset.

Lupaan on ydinenergialain 25 §:n mukaan sisillytettdva luvan hakijan esittdmét toimenpi-
teet merkittévien haitallisten ympéristovaikutusten ehkéisemiseksi tai vihentdmiseksi, jos
kyseessd on hanke, johon sovelletaan ympéristovaikutusten arviointimenettelystd annettua
lakia (252/2017, my6hemmin myos YV A-laki). Perustellun pédtelmén siséllyttdmisesti
lupapéétokseen ja arviointimenettelyn asiakirjojen huomioon ottamisesta péétéksenteossa
saddetddn ydinenergialain 25 §:ssd ja YV A-lain 26 §:ssd. Lupaviranomaisen velvollisuu-
desta varmistaa yhteysviranomaisen perustellun péastelmén ajantasaisuus sdfidetddn YVA-
lain 27 §:ssé.

YVA-lain 26 § toteaa, ettd lupapdétokseen on sisillytettéva perusteltu paételmad, ja siind
on asianmukaisesti otettava huomioon arviointiselostusta koskevien ja mahdollisten 29
§:ssd tarkoitettujen kansainvilisten kuulemisten tulokset. Paatcksestd on kédytiva ilmi, mi-
ten arviointiselostus, perusteltu piédtelma ja mahdolliset 29 §:ssé tarkoitetut kansainvélistd
kuulemista koskevat asiakirjat on otettu huomioon. YVA-lain 27 § toteaa edelleen, etté
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lupaviranomaisen on varmistettava, ettd perusteltu péddtelméi on ajan tasalla lupa-asiaa rat-
kaistaessa.

Ympiristovaikutusten arviointimenettely ja yhteysviranomaisen perusteltu padtelmi

Fortum Power and Heat Oy toteutti ympéristovaikutusten arviointimenettelyn vuosina
2020-2022 siten, ettd se julkaisi YVA-ohjelman keséllda 2020 ja YV A-selostuksen syys-
kuussa 2021. YVA kattoi myds VLI-luolan. Arviointimenettelyyn liittyi valtioiden rajat
ylittdvien ympéristovaikutusten ns. Espoon sopimuksen mukainen menettely (Valtioiden
rajat ylittdvien ympdristovaikutusten arviointia koskeva yleissopimus, SopS 67/1997).
Ty®6- ja elinkeinoministerid antoi yhteysviranomaisena Y VA-selostuksesta perustellun
padtelmén 10.1.2022 ja sen voidaan katsoa olevan ajan tasalla YV A-lain 27 § mukaisesti.

Perustellun pddtelmin mukaan YV A-selostuksessa tarkastelluilla hankevaihtoehdoilla ei
ole sellaisia merkittédvid haitallisia ymparistovaikutuksia, joita ei voitaisi hyviksyd, estdd
tai lieventdd hyviksyttaville tasolle. Ministerio késittelee téssid paatdksessd vaihtoehtojen
vaikutukset voimalaitosyksikdiden Loviisa 1 ja 2 kannalta. Siten téssé paétoksessd ei ki-
sitelld VLJ-luolan ympdristovaikutusten osuutta perustellussa paatelmassda. VLJ-luola tar-
vitsee kaikissa vaihtoehdoissa uuden voimalaitosyksikoisté erillisen kayttéluvan.

Y VA-selostuksessa eri vaihtoehtojen vertailu on toteutettu riittdvélld tavalla. Kéyton jat-
kamisen (VE1) ympiéristovaikutukset ovat kokonaisuutena suuremmat kuin pelkén kiy-
tostdpoistamisen ympdéristovaikutukset (VEO tai VEO+), silld kdyton jatkamisenkin ta-
pauksessa voimalaitos on lopulta poistettava kaytostd. Hankevaihtoehtojen ympéristovai-
kutuksia arvioitaessa tdytyy kuitenkin liséksi huomioida hankkeen energiataloudellinen
merKkitys, joka on valtakunnallisesti erittdin suuri.

Lupahakemuksessa esitetylld muualla Suomessa syntyneiden jétteiden késittelylld, varas-
toinnilla ja loppusijoituksella ei ole todettu olevan merkittivid ympéristovaikutuksia. Ni-
den jdtteiden huollolla olisi kuitenkin mydnteinen vaikutus radioaktiivisten jatteiden huol-
lon kokonaisuuteen valtakunnallisesti, sillid ratkaisu mahdollistaisi osaltaan radioaktiivis-
ten jdtteiden kestédvén ja turvallisen loppusijoituksen riippumatta niiden syntypaikasta.
Niiden jatteiden médrin Loviisan voimalaitoksella on arvioitu olevan korkeintaan 2 000
m®. M4ir4 on pieni verrattuna ydinvoimalaitokselta periisin oleviin jitteisiin.

Kivyton jatkamisen (VE1) merkittiviit ympéristévaikutukset

Kéyton jatkamisen tapauksessa Loviisan ydinvoimalaitoksen tuotantoa jatkettaisiin vuo-
teen 2050 asti. Vaikutukset ymparistoon jatkuisivat padasiassa samanlaisina kuin laitok-
sen nykyisen kéyttdjakson aikana.

Ydinvoimalaitoksen merkittdvin normaalikdyton aikainen ympéristévaikutus on jéahdy-
tysveden purkamisen kuljettama limpokuorma ldhimerialueelle. Limpékuorman pintave-
siin kohdistuvien vaikutusten lisdksi muita merkittdvid ympéristévaikutuksia ovat vaiku-
tukset kaloihin ja kalastukseen, ilmastoon, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, yhdys-
kuntarakenteeseen ja aineelliseen omaisuuteen sekd onnettomuuksien vaikutukset. Kayton
jatkaminen lisd# kédytetyn ydinpolttoaineen ja muun ydinjétteen kokonaismééria.



5(34)

Kéyton jatkamista koskevaan vaihtoehtoon sisiltyvit lisdksi kaikki ympéristévaikutukset,
jotka koskevat kaytostidpoistoa. Kdyton jatkamisen tapauksessa laitosyksikot poistettaisiin
kéytosta vuosina 2050-2060.

Pintavedet

Kayton jatkamisen tapauksessa laitoksen jadhdytysveden oton ja purkamisen vaikutukset
pintavesiin jatkuisivat pdfosin samanlaisina kuin nykytilassa. Jddhdytysvesi otetaan Hist-
holmenin linsipuolella sijaitsevasta Hudofjardenisti ja lasketaan laitoksen itdpuolelle
Histholmsfjérdenille, joka on osa Klobbfjirdenin vesimuodostumaa.

Arviointiselostuksessa hankkeen vaikutus Hastholmsfjérdeniin on arvioitu kokonaisuu-
dessaan kohtalaisen merkittéviksi ja kielteiseksi. Muuhun merialueeseen vaikutus on ar-
vioitu kokonaisuudessaan vihéiseksi ja kielteiseksi tai olemattomaksi. Ty6- ja elinkeino-
ministerid pitdd arviota oikeansuuntaisena.

Jadhdytysveden purkamisella on suora vaikutus esimerkiksi veden ldmpétilaan, kerrostu-
neisuuteen ja jadolosuhteisiin. Arvioinnissa on huomioitu ilmastonmuutos, joka saattaa
osaltaan lisétd meriveden pintaldmpétilan nousua tulevina vuosikymmenina.

Jadhdytysveden ldampokuorman liséksi vesien tilaan vaikuttaa voimalaitoksesta riippuma-
ton ravinnekuormitus, joka tulee alueelle suurimmaksi osaksi jokivesien kuljettamana ha-
jakuormituksena. My6s Loviisan voimalaitoksen talousjétevesien mukana kulkeutuu pieni
méiérd ravinteita mereen. Arviointiselostuksessa todetaan, ettd jadhdytysveden lampao-
kuorma on osaltaan kiithdyttényt alueen rehevéitymiskehitystd. Rehevoitymiskehitys on
ollut voimakkaampaa Héstholmsfjdrdenin puolella kuin I&heiselld vertailuasemalla Hudo-
fiardenilla.

Menettelyssé on arvioitu myds useita muita vaikutusketjuja. Ldmpokuorma heikentd pai-
kallisesti pohjan heikkoa happitilannetta ja vaikuttaa sitéd kautta pohjan lajistoon, joka on
taantunut. Vaikutuksia on myds kasviplanktoniin ja vesikasvillisuuteen, minka liséksi ta-
vallista lampiméampi merivesi saattaa suosia siitd hyotyvid vieraslajeja, kuten valesinisim-
pukkaa.

Ty6- ja elinkeinoministerio toteaa, ettd jadhdytysveden vaikutus on erityisen merkittiavi
johtuen vaikutuskohteen herkkyydestd. Klobbfjardenin vesimuodostumaa on luokiteltu
vesienhoidon kolmannella suunnittelukaudella (2022-2027) huonoon ekologiseen tilaan.
Luokittelu perustuu EU:n vesipuitedirektiiviin seka lakiin vesienhoidon ja merenhoidon
jarjestdmisestd (2004/1299). Lainséddéannon tavoitteena on kaikkien vesistGjen hyvi tila.
Arvioitava hanke ei saa heikent#f pintavesimuodostuman ekologista tai kemiallista tilaa
tai vaarantaa pintavesien hyvén tilan saavuttamista.

Selostuksessa todetaan, ettd lampdovaikutuksen jatkuminen voi osaltaan hidastaa vesimuo-
dostuman hyvén tilan saavuttamista. Ty6- ja elinkeinoministerio edellyttds, ettd tdiméa huo-
mioidaan voimalaitoksen jatkokéyton aikana.

Jaghdytysveden aiheuttama ldampkuorma jatkuisi selostuksen mukaan enintdén vuoteen
2050 asti. Voimalaitoksen aiheuttaman kuormituksen loppumisen vaikutuksia on arvioitu
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kéytostd poistamisen vaikutuksien kohdalla. Arvioinnin epidvarmuustekijéiksi on tunnis-
tettu muun muassa ilmastonmuutokseen ja ravinnekuormituksen kehittymiseen liittyvit
epavarmuudet sekd ympdaristén vuorovaikutussuhteiden monimutkaisuus.

Kalasto ja kalastus

Voimalaitoksen kdyton jatkamisen vaikutus kalastoon on arvioitu kohtalaisen kielteiseksi
ja kalastuksen kannalta vihidisen kielteiseksi. Limpimadmpi merivesi suosii siihen sopeu-
tuneita lajeja, kuten kuhaa ja sirkikaloja. My6s vieraslaji mustatédpldtokon levittdytymi-
nen on todennékoistd. Lisdksi limmin vesi estéd jddn muodostumista alueella, miké hait-
taa jddn alle kutevien lajien, kuten mateen, lisddntymistd seki alueellista talvikalastuksen
harjoittamista.

Jadhdytysveden ottamisen mukana voimalaitokselle kulkeutuu biomassaa (vélpettd), joista
suuri osa on kalaa. Vilppeessd voimalaitokselle kulkeutuneen kalan méiré on ollut 10-25
tonnia vuodessa. Vilppeen kerdykselld voidaan katsoa olevan myonteinen vaikutus, silld
sen mukana meresti poistuu myds ravinteita.

Kasvihuonekaasupiistit ja ilmastonmuutos

Kdiyton jatkamisen ilmastovaikutukset on selostuksessa arvioitu kohtalaisen merkittaviksi
ja myonteisiksi. Toiminnan suorat kasvihuonekaasupidstot ovat pienid verrattuna voima-
laitoksen hiilivapaan energiantuotannon vaikutuksiin, jotka ovat merkittéviid koko Suo-
men tasolla. Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035, miki edel-
lyttdd padstottoméin energiantuotannon kasvua.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys, yhdyskuntarakenne, aineellinen omaisuus

Hankkeesta vastaavana Fortum on arvioinut hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja
viithtyvyyteen sekd energiamarkkinoihin, huoltovarmuuteen ja aluetalouteen. Energia-
markkinat, huoltovarmuus ja aluetalous eivit ole YV A-lainsdéiddnndn mukaan arvioitavia
osa-alueita, mutta tyo- ja elinkeinoministerié pitdd nditd merkittivini sosioekonomisina
vaikutuksina. Hankkeen energiataloudelliset vaikutukset nostettiin esille my6s vastaanote-
tuissa lausunnoissa ja menettelyn ohjelmavaiheessa, jolloin useampi lausunnonantaja sekd
ty0- ja elinkeinoministeri6 edellyttivit sihkdmarkkinoiden kehityksen tarkastelua.

Kayton jatkamisen vaikutus ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu vihéisen
kielteiseksi. Lahiasukkaat suhtautuivat ydinvoimalaitoksen toimintaan kielteisemmin ver-
rattuna kauempana asuviin ihmisiin. Muun muassa voimalaitoksen vaikutukset maise-
maan ja vesistojen virkistyskdyttoon koetaan kielteisiksi. Ydinvoimalaitostoimintaan liit-
tyvit riskit saattavat aiheuttaa huolta laajemmallakin alueella. Asukaskyselyssd muualla
Suomessa syntyneiden jétteiden vastaanottoon suhtauduttiin kielteisesti. Toisaalta arvi-
oinnissa nostettiin esille mahdollisia positiivisia vaikutuksia alueen ty6llisyyteen ja vies-
torakenteeseen.

Kéayton jatkamisen vaikutus Suomen energiamarkkinoihin ja huoltovarmuuteen on arvi-
oitu merkitykseltddn suureksi. Arviota perustellaan kasvavalla pédst6ttdmén ja sddriippu-
mattoman séhkon kysynnélld. Vuonna 2020 Loviisan ydinvoimalaitoksen tuotanto oli 7,8
TWh, kun Suomen sidhkon kokonaiskysyntd oli 80,9 TWh.
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Vaikutukset aluetalouteen on arvioitu olevan Loviisan seutukunnassa erittdin suuri ja
my®onteinen, Itd-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa kohtalaisen my&nteinen ja koko Suo-
men tasolla vidhdisen myodnteinen. Vaikutus muodostuu voimalaitoksen suorista vaikutuk-
sista esimerkiksi tySllisyyteen sekd kidyton aikana tehtdvien ylldpitoinvestointien ja osto-
jen kerrannaisvaikutusten kautta.

Radioaktiiviset jitteet ja niiden huolto

Voimalaitoksen kdyton jatkaminen lisd4 kertyvin kéytetyn ydinpolttoaineen sekid matala-
ja keskiaktiivisen jdtteen kokonaismédrdd. Kdyton jatkamisen vaikutukset jétteiden huol-
toon on kuitenkin arvioitu kokonaisuutena vihdisen kielteisiksi. Arvio perustuu siihen,
ettd kiyton jatkaminen noin 20 vuodella liséisi kiytetyn ydinpolttoaineen méérid noin

3 700 nipulla. Matala-aktiivista jétettd kertyisi noin 600 m® ja keskiaktiivista jatetti 2 400
m® pakattuna. Matala- ja keskiaktiivisten jitteiden huolto jatkuisi samanlaisena kuin voi-
massa olevien kéyttdlupien aikana. Kertyneen kiytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus to-
teutuisi Posiva Oy:n olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti.

Voimalaitoksen kiyton jatkamisen merkittdvin muutos olisi kiytetyn ydinpolttoaineen
varastokapasiteetin kasvattaminen, joka toteutettaisiin joko laajentamalla vilivarastoa tai
sijoittamalla ydinpolttoainetta vilivaraston altaisiin nykyistd titheimmin. Vélivarastossa
olevan kdytetyn ydinpolttoaineen jadhdytystarpeen ei odoteta kasvavan merkittavésti polt-
toaineen lisddntyvistd madrdstd huolimatta, silld polttoaineen limmadntuotto alenee koko
ajan vilivarastoinnin aikana. Jadhdytyskapasiteettia on kuitenkin mahdollista tarvittaessa
liséta.

Vakava reaktorionnettomuus, muut poikkeus- ja onnettomuustilanteet

Vakava reaktorionnettomuus on erittdin epitodennikdinen tapahtuma, jonka vaikutukset
ovat kuitenkin sattuessaan poikkeuksellisen laajoja ja pitkédaikaisia. Selostuksessa on tar-
kasteltu onnettomuutta, jossa ilmakehéén vapautuu 100 TBq Cs-137-nuklidia ja muita ra-
dionuklideja samassa suhteessa kuin niité oletetaan vapautuvan Cs-137-nuklidiin ndhden.

Tarkastellusta onnettomuustilanteesta ei todennikéisesti aiheudu suoria siteilyvaikutuksia
ihmisille, mutta alle viiden kilometrin séteell4 alue tulee evakuoida tai suojautua sisille.
Annosarvioissa ei ole otettu huomioon viestdnsuojelutoimenpiteiti. Paikallisella ja alu-
eellisella tasolla maan, vesialueiden ja elintarvikkeiden kéytt64 saatetaan rajoittaa radio-
aktiivisen laskeuman takia. Onnettomuuden ja sen hallinnan vaikutukset olisivat erittdin
merkittdvit my0s valtakunnallisesti. Pitk#daikaisia vaikutuksia kohdistuisi esimerkiksi va-
eston aineelliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tarkastellusta vakavasta reaktorionnetto-
muudesta ei aiheutuisi vilittomii séteilyannoksista johtuvia vaikutuksia Suomen rajojen
ulkopuolelle.

Vakavan reaktorionnettomuuden liséksi selostuksessa on tarkasteltu lievempié onnetto-
muuksia, jotka saattavat aiheuttaa radioaktiivisia pafist6j4, sekd konventionaalisia poik-
keus- ja onnettomuustilanteita. Arvioissa on huomioitu varautuminen ilmastonmuutok-
seen.
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Kiavtostipoiston (VEQ, VEO+) merkittiviit ympiristovaikutukset

Voimalaitoksen kéytostipoisto koostuu useammasta eri vaiheesta. Noin kolme vuotta
kestdvan valmisteluvaiheen jélkeen laitosyksikkdjen radioaktiiviset osat puretaan ja syn-
tyvit radioaktiiviset jétteet loppusijoitetaan VLJ-luolaan. Tarvittavat jétehuollon toimin-
not itsendistetdén. Itsendinen kayttd kestdd noin 20-35 vuotta, mink3 jilkeen itsendistetyt
laitososat puretaan.

Ympiristovaikutuksia syntyy kidytttoiminnan vaikutusten pééttymisestd seké kéytosta-
poiston suorista vaikutuksista. Merkittivimmét ympéristovaikutukset liittyvat jadhdytys-
vedestd aiheutuvan meriveden lampSkuormituksen paéttymiseen. Kielteisid vaikutuksia
kohdistuisi ilmastoon ja energiamarkkinoihin ainakin, jos voimalaitos poistetaan kdyt6sti
suoraan nykyisen kéyttojakson jalkeen. Kdytostidpoiston suoria merkittivid kielteisid vai-
kutuksia ovat liikenne- ja meluvaikutukset seki kdytostdpoistojitteen syntyminen laitos-
ten purkamisesta.

Yhtion arvion mukaan kéytostdpoiston greenfield-periaatteen mukaisella purkamisella on
vihemman pitkén aikavilin haitallisia ympéristovaikutuksia luontoon, maisemaan ja
asuinviihtyvyyteen verrattuna brownfield-periaatteen mukaiseen purkamiseen. Green-
field-periaatteen mukaisesta purkamisesta aiheutuu kuitenkin enemmén purkamisen aikai-
sia kielteisid vaikutuksia.

Jos voimalaitoksen kdyttdd ei jatketa voimassa olevien lupajaksojen jélkeen, yksikot pois-
tetaan kiytostad vuosina 2030-2040. Jos kiyttd4 jatketaan, voimalaitosyksikot poistettai-
siin kdytdstd vuosina 2050-2060.

Pintavedet

Kéytostdpoistamisella olisi kohtalaisen myonteinen vaikutus Héistholmsfjdrdeniin ja vi-
hédisen mydnteinen tai olematon vaikutus muihin ldhimerialueisiin. Kéytostépoiston
myo6td jadhdytysveden limpokuormitus loppuu, jonka my6td merialueen ldmpétila- ja ker-
rostuneisuusolosuhteet palaavat normaaleiksi ja kielteiset vaikutukset vedenlaatuun, kas-
viplanktoniin, vesikasvillisuuteen ja pohjaeldimistodn péaattyisivit. Myonteisiin vaikutuk-
siin liittyy epdvarmuutta esimerkiksi syvanteiden happiolosuhteiden parantumisen osalta.
My®ds palautumiskehityksen nopeuden ennustaminen todetaan selostuksessa haastavaksi.

Kalasto ja kalastus

Kéytostdpoiston tapauksessa jadhdytysveden lampokuormitus péittyisi, jolloin vaikutus-
alueen kalasto ja kalastusmahdollisuudet voivat palautua samanlaisiksi kuin ymparsivilld
merialueilla. Lappominjérvelld mahdollinen sdénndstelystd luopuminen mahdollistaisi
nykyisen patorakenteen korvaamisella kalojen vaelluksen mahdollistavan pohjapatoraken-
teella. Toisaalta sddnnostelyn ja veden hapettamisen lopettamisella saattaisi olla negatiivi-
nen vaikutus kalastoon. Arviointiin liittyy tiltd osin epdvarmuutta. Vaikutus kalastoon on
arvioitu kohtalaisen myonteiseksi ja kalastukseen vihdisen myonteiseksi.
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Kasvihuonekaasup#istot ja ilmastonmuutos

Nykyisen kayttdjakson jilkeisen kéytostépoiston ilmastovaikutukset ovat arvioitu kohta-
laisen kielteisiksi. Arvio perustuu tarpeeseen korvata Loviisan sdhkéntuotanto muulla tuo-
tannolla, jonka pééstot riippuvat tuotantomuodosta. Vaihtoehtoisia tuotantomuotoja on
késitelty yleiselld tasolla. Myos kdytostipoistossa syntyy kasvihuonekaasupdéstja muun
muassa liikenteen lisdéntyessd, mutta ndméi padstot ovat merkityksettomid verrattuna sih-
kontuotannossa syntyviin péastoihin.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys, vhdyskuntarakenne, aineellinen omaisuus

Hankkeesta vastaava on arvioinut hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyy-
teen sekd energiamarkkinoihin, huoltovarmuuteen ja aluetalouteen. Purkuvaiheessa kay-
tostépoistolla on arvioitu olevan kohtalaisen kielteisid vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja
viihtyvyyteen johtuen muun muassa lisdidntyneestd melusta, tirindsté ja liikenteestd. Pit-
kélld aikavililld vaikutukset ovat kuitenkin arvioitu vdhdisen mydnteisiksi mahdollisen
vesistdalueiden palautumisen ja maisemoinnin tuloksena. Asukaskyselyssid muualla Suo-
messa syntyneiden jatteiden vastaanottoon suhtauduttiin kielteisesti.

Kéaytostdpoiston negatiiviset vaikutukset energiamarkkinoihin ja huoltovarmuuteen on
arvioitu merkitykseltdén suuriksi. Ydinvoimalaitoksella tuotettu sdhké tulisi korvata uu-
della tuotannolla, mink4 liséiksi maan pohjois-eteldsuuntaisia siirtoyhteyksié tulisi liséta.

Lopullisen kdytdstdpoiston myodnteinen vaikutus aluetalouteen on arvioitu olevan Lovii-
san seutukunnassa suuri. Itd-Uudellamaalla, Kymenlaaksossa seké koko Suomen tasolla
vaikutus talouteen on vdhdisen myonteinen. Vaikutus syntyy esimerkiksi materiaalien
kierrdtys- ja purkualalle kohdistuvasta kysynnén lisdyksestd. Kdyton aikaiset talousvaiku-
tukset kuitenkin pééttyvéat, mité ei ole otettu arvioinnissa huomioon.

Maisema ja kulttuuriympéiristd

Kéytostdpoiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympéristoon riippuvat siité, jéte-
tadnkd valvonnasta vapautetut rakennukset paikoilleen vai puretaanko ne. Jos rakennuksia
ei pureta kokonaan, vaikutus on vihidisen myonteinen. Korkeiden rakennusten purkami-
nen lieventid maisemavaikutuksia myds brownfield-periaatteen mukaisessa purkami-
sessa. Greenfield-periaatteen mukaisessa purkamisessa alue palautetaan mahdollisimman
ldhelle luonnontilaa, jolloin pitkdaikaiset maisemavaikutukset poistuvat kokonaan. Tl-
16in vaikutus on arvioitu kohtalaisen myd&nteiseksi. Ennen rakennusten purkamista alueen
rakennuskannasta tulee teettdd rakennushistoriallinen selvitys.

Liikenne
Liikenne lisdéntyy erityisesti kidytostdpoiston purkuvaiheissa, ja sen vaikutukset on arvi-

oitu kohtalaisen kielteisiksi. Liikenteen sujuvuus saattaa hetkellisesti ja paikallisesti hei-
ketd Atomitielld ja Saaristotielld, ja lisdéintynyt lilkenne nostaa liikenneturvallisuusriskié.
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Melu

Meluhaittoja saattaa aiheutua etenkin purkamisvaiheessa. Jos laitos poistetaan kaytostid
greenfield-periaatteen mukaisesti, melua aiheutuu erityisesti konventionaalisista purku-
toistd. Voimakkainta melua aiheutuu ajoittain tehtdvésté betonin murskauksesta, jolloin
melu voi kuulua lihisaarten ja mantereen lomarakennuksille. Meluvaikutusten suuruus on
arvioitu vdhdisen kielteiseksi. On tarkedd lieventdd meluhaittoja esimerkiksi ajoittamalla
meluisammat ty6t sopivasti.

Radioaktiiviset jiitteet ja niiden huolto

Kaytdstépoiston purkuvaiheissa arvioidaan syntyvin aktivoituneita jétteitd 3 300 m?® ja
kontaminoituneita jitteitd 19 000 m>. Huoltojtteits ja muita tynnyreihin pakattavia jiit-
teitd syntyy arviolta 700 m® seka kiinteytettyji nestemiisia jdtteitd 2 260 m>. Hankkeesta
vastaava on arvioinut kéytdstipoiston vaikutukset jétteisiin ja niiden késittelyyn vihiisen
kielteiseksi.

TyG- ja elinkeinoministerid toteaa, ettd voimalaitoksen purkamisessa syntyy merkittiva
méiérd radioaktiivisia jétteitd. Radioaktiivisten jétteiden loppusijoittaminen edellyttds mer-
kittavda VLJ-luolan laajentamista. My&s maa-aineksien pilaantuneisuus tulee arvioida ja
huolehtia purkamisen yhteydessd ja huolehtia konventionaalisten jétteiden asianmukai-
sesta késittelysti.

Vakava reaktorionnettomuus, muut poikkeus- ja onnettomuustilanteet

Ydinvoimalaitoksen riskitaso alenee huomattavasti, kun se poistetaan kaytostd. Kéytetyn
ydinpolttoaineen ja muiden radioaktiivisten aineiden kisittelyn, varastoinnin ja kuljetuk-
sien riskit kuitenkin jatkuvat niin kauan, kunnes kaikki jdte on loppusijoitettu. Myds pur-
kutoimenpiteisiin liittyy riskejd séteilyaltistuksesta. KdytGstdpoistoon liittyy lisiksi kon-
ventionaalisia onnettomuusriskeja. Sateilyturvakeskus (jaljempadnd STUK) arvioi ja myo-
hemmin valvoo kdytdstdpoiston turvallisuutta, kun yhtio hakee lupaa ydinlaitoksen kay-
tOstd poistamiseen.

Hakemuksesta annetut lausunnot

Hakemuksesta ovat antaneet lausuntonsa Siteilyturvakeskus, ydinturvallisuusneuvottelu-
kunta, ympéristdministerid, sisiministerid, sosiaali- ja terveysministerid, puolustusminis-
terid, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, Eteld-Suomen aluevalvontavirasto,
Uudenmaan ELY-keskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Loviisan kaupunki,
Lapinjédrven kunta, Porvoon kaupunki, Uudenmaan liitto, Fingrid Oyj, Itd-Uudenmaan
pelastuslaitos, Teknologian tutkimuskeskus VIT Oy (myshemmin VTT Oy), Geologian
tutkimuskeskus, Teknologiateollisuus ry, Suomen Yrittdjdt, Suomen luonnonsuojeluliitto
ry, Natur och Milj6 r.f. ja STTK ry.

Asian vireilldolosta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 41 §:n mukaisesti julkisilla kuu-
lutuksilla Loviisan kaupungin ja sen ympéristokuntien sdhkoisilld ilmoitustauluilla seki
sanomalehdissd Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Itdviyld, Kymen Sanomat, Lovii-
san Sanomat, Nya Ostis, Uusimaa ja Ostra Nyland.
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1. Ydinenergialain ja -asetuksen tai TEM:n muutoin edellyttimiit lausunnot

Sciteilyturvakeskus (STUK) toteaa lausunnossaan, ettd Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitos-
yksikodiden jérjestelmid, rakenteita ja laitteita koskevat suunnitteluperusteet asetettiin pas-
osin 1970-luvulla. Laitoksen kéyton aikaisena tavoitteena on ollut laitosturvallisuuden jat-
kuva parantaminen. Fortum on uusinut Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikoitd huomat-
tavassa méiérin ja toteuttanut laitoksen kdyttohistorian aikana laitosten jéirjestelmille, ra-
kenteille ja laitteille mittavia muutostdité turvallisuuden parantamiseksi.

Tulevalla kayttolupajaksolla on tarpeen edelleen jatkaa turvallisuutta parantavien toimen-
piteiden toteuttamista. Séteilyturvakeskukselle toimitettujen aineistojen perusteella For-
tum on sitoutunut jatkamaan tyGté laitoksen turvallisuuden parantamiseksi tulevalla kayt-
tolupajaksolla. Fortum on oman méérdaikaisen turvallisuusarviointinsa perusteella osana
kiytt6lupahakemusta esittdnyt Siteilyturvakeskukselle havaittujen parannuskohteiden
osalta toimenpidesuunnitelmat, joiden avulla voidaan varmistaa Loviisa 1 ja 2 -ydinvoi-
malaitosyksikdiden turvallinen kéytto uudella lupajaksolla siten, etté laitosten tilasta saa-
daan riittévé tieto tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi ajoissa turvallisuuden varmis-
tamiseksi.

Toimintaa ja toimenpiteiden riittdvyyttd arvioidaan uuden kéyttélupajakson aikana jatku-
vasti ja kokonaisuutena ydinenergialain edellyttiméssi 10 vuoden vilein tehtivissd més-
riaikaisessa turvallisuusarvioinnissa. Séteilyturvakeskus pitdd suunnitelmia riittdving var-
mistamaan laitosten turvallisen kdyton. Séteilyturvakeskus on hyviksynyt Fortumin uutta
kéyttélupaa varten paivittdiman méirdaikaisen turvallisuusarvioinnin yhteenvedon ja toi-
menpidesuunnitelman laitoksen turvallisuuden kehittdmiseksi.

Ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset tur-
vallisuusvaatimukset on asetettu Séteilyturvakeskuksen julkaisemissa YVL-ohjeissa.

Y VL-ohjeiston viimeisin uudistus tehtiin vuosina 2018-2021. Siteilyturvakeskus arvioi
tdlloin kattavasti, miten Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikot téyttavit uusittujen YVL-
ohjeiden vaatimukset, ja teki padtokset siitd, miten vaatimuksia sovelletaan ja milti osin
turvallisuutta tédytyy edelleen parantaa.

Merkittdvid teknisid muutostarpeita ei ndiden péitdsten yhteydessi tullut esille, silld uu-
sien ohjeiden edellyttdmistd asioista oleellisimmat oli toteutettu tai niiden toteutus oli me-
neilldan. Fortumilla on asianmukaiset menettelyt todennikdisyysperusteisen riskianalyy-
sin (PRA) kehittimiseksi ja sen tulosten hyddyntdmiseksi. Fortum on pitényt Loviisan
voimalaitoksen PRA:ta ajan tasalla ja kehittdnyt siihen liittyvid analyysejd. PRA kattaa
kaikki laitoksen kéyttétilat ja oleelliset turvallisuutta uhkaavat tapahtumat.

Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikdille on nykyaén laitosyksikkokohtaiset PRA-mallit.
Lisdksi kiytetyn polttoaineen varastoille KPA1 ja KPA2 on laadittu oma malli. Kuluvalla
kéyttolupajaksolla on PRA:n avulla jérjestelmallisesti tunnistettu ja poistettu riskiteki-
joitd. Sydinvauriotaajuus ja suuren péfstdn taajuus ovat olleet laskussa tehtyjen laitospa-
rannusten ja mallin tarkennusten vuoksi. Vuoden 2022 riskiarvion perusteella Loviisa 1 ja
2 -ydinvoimalaitosyksikot tayttévit ohjeessa YVL A.7 uusille ydinvoimalaitoksille asete-
tun numeerisen suunnittelutavoitteen sydénvauriotaajuudelle, mutta ohjeessa asetettua
suuren paiston taajuuden suunnittelutavoitetta ei ole saavutettu. STUK nékee térkeédnd,
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ettd Fortum jatkaa laitoksen riskien pienentdmiseen tihtdivid toimenpiteitd sekd kehittii
PRA-dokumentaatiota ja analyysin jdljitettavyytta.

Loviisan voimalaitoksen maanjéristyskestédvyyttd koskevat selvitykset ovat vield kesken
ja Fortum pdivittdd seismisen PRA:n vuonna 2023. Tamén jélkeen seismisten tapahtu-
mien voimalaitokselle aiheuttama riski tiedetdén tarkemmin, minké pohjalta Fortum to-
teuttaa tarvittavat maanjéristysturvallisuutta parantavat toimenpiteet. Fortumin hakemus
kayttdluvan jatkamiseksi niin, ettd laitosten alkuperdistd suunnittelun perustana ollutta 30
vuoden kéyttoikéd pidennetdén Loviisa 1 -ydinvoimalaitosyksikon osalta 73 vuoteen asti
perustuu olennaisesti laitoksen jérjestelmien, laitteiden ja rakenteiden ikdéntymisen hal-
lintaan.

Fortumin tavoitteena on pitdd Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikdiden jérjestelmiit, ra-
kenteet ja laitteet seké turvallisuuden ettéd tuotantokykynsi puolesta ajanmukaisina ja hy-
vékuntoisina. Fortumilla on ikédntymisen hallintaohjelma, joka sisdltédd toiminnot, tehtd-
vit ja vastuut laitosyksikdiden turvallisuuteen liittyvien laitososien eli jarjestelmien, ra-
kenteiden ja laitteiden kidyttékuntoisuuden seuraamiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden
tunnistamiseksi haetulla kédyttélupajaksolla. Laitososien ja niihin liittyvien ikdéntymisil-
mididen varhainen tunnistaminen mahdollistaa pitkille tulevaisuuteen ulottuvat ennusteet
ja suunnitelmat tarvittavista merkittévistd perusparannuksista ja kunnossapitotisti.

Siteilyturvakeskuksen arvion mukaan Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikoiden ik#dnty-
misen hallinta on organisoitu asianmukaisesti. Ylldpidon ohella ikiéntymisen hallintaan
kuuluu systemaattinen modernisointi, jolla parannetaan laitoksen turvallisuutta ja jérjes-
telmien ja laitteiden kéytettdvyyttd, luotettavuutta ja suorituskykya sekd varmistetaan lai-
tetoimittajien tuotetuen ja varaosien saatavuus. Laitosyksikdiden suuret muutostyot toteu-
tetaan paasadntoisesti pitkdn aikavilin jatkouudistushankkeissa.

Kuluneella kéyttélupajaksolla laajat muutosty6t ovat jatkuneet. Nykyinen geopoliittinen
tilanne on aiheuttanut huolta tiettyjen varaosien ja ydinpolttoaineen saatavuuden suhteen.
Fortum on kdynnistédnyt toimenpiteitd mm. reaktoriin ja turbiinisdétdon liittyvien vara-
osien saatavuuden varmistamiseksi sekd solminut polttoaineen suunnittelu- ja toimitusso-
pimuksen toisen polttoainetoimittajan (Westinghouse) kanssa. Turvallisuuden kannalta
tarkeiden laitososien on tdytettdvd suunnittelun perustana olevat vaatimukset koko niiden
kéytt6idn ajan aina kédytostédpoistoon asti.

STUK:n mukaan tiedossa on, etti joillakin laitososilla turvallinen kayttsika voi tulla vas-
taan ennen nyt haetun kdyttdluvan loppua. Tdman vuoksi Fortumilta tarvitaan tarkentavia
selvityksid ja mahdollisesti parantavia toimenpiteitd seké turvallisuuden kannalta tirkeit
laitososat kattava kokonaissuunnitelma, joka sisiltid toimenpiteet laitososien kayttokun-
toisuuden ylldpitdmiseksi Fortumin esittdmén kédyttélupajakson loppuun saakka. STUK
on edellyttdnyt Fortumin toimenpidesuunnitelmaa koskevassa péétoksessiin tillaisen toi-
menpidesuunnitelman toimittamista ennen kéyton jatkamista nykyisen kiyttoluvan pét-
tymisajankohtaa pitemmalle.

Ydinenergialain 7 e §:n mukaan ydinlaitoksen turvallisuus on arvioitava kokonaisuutena
vihintdén 10 vuoden viéliajoin. Fortum toimitti voimalaitoksen uuteen kiyttélupaan liitty-
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viin médrdaikaisen turvallisuusarvioinnin STUK:lle vuoden 2020 lopussa. Talloin seu-
raava médrdaikainen turvallisuusarvio on toimitettava STUK:Ile vuoden 2030 loppuun
mennessé.

Mikili analyysien tuloksien mukaan turvallisuusmarginaalit olisivat odotettua pienempii
tai toiminta ei olisi siddddsten mukaista, on ydinenergialainséddianndssi annettu STUK:1le
keinot puuttua ydinenergian kdytt6on turvallisuuden sité edellyttdessd. STUK on turvalli-
suusarviossaan todennut luvanhaltijan ja Loviisan voimalaitoksen johdon ja muun henki-
16ston noudattavan turvallisuuden ensisijaisuuden periaatetta toiminnassaan. Luvanhalti-
jalla on kéytettdvissidn riittdvésti osaavaa henkil6stod turvallisuuden kannalta térkeiden
toimintaprosessien laadukkaaksi hoitamiseksi.

Laitoksen kéytettdvissd olevan osaavan henkilston riittdvyyden ja tietotaidon varmista-
minen on edelleen tdrkedd huomioiden erityisesti ik#fintyvin laitoksen kéytén ja ylldpidon
tarpeet. Siteilyturvakeskus on kisitellyt edelld esitettyjd asioita oman méadrdaikaisen tur-
vallisuusarviointinsa yhteydessé ja seuraa tilanteen kehittymisté seké kehitystoimenpitei-
den vaikuttavuutta osana jatkuvaa valvontatyStédan.

Yhteenvetona STUK :lle hakemuksen yhteydessé toimitetuista aineistoista, méérdaikai-
seen turvallisuusarviointiin liittyvien asioiden ja asiakirjojen tarkastuksista seki jatkuvan
valvonnan tuloksista Siteilyturvakeskus toteaa, ettd Fortum on huolehtinut Loviisa 1 ja 2
-ydinvoimalaitosyksikoiden turvallisuudesta voimassa olevien sdddodsten mukaisesti. For-
tum on esittdnyt toimenpiteitd Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikdiden turvallisuuden
parantamiseksi uuden kiytt6lupajakson aikana. Séteilyturvakeskuksen arvion mukaan
Fortumilla on olemassa tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen ja resurssit turval-
lisen kdyton jatkamiseksi.

Séteilyturvakeskus ei edelld esitetyn perusteella nie estettd myontéd lupaa haetun mukai-
sesti. STUK kuitenkin toteaa, ettd laitoksen turvallisen kdyton varmistaminen uudella lu-
pakaudella edellyttad, ettd Fortum huolehtii laitoksen ikdéntymisen hallinnasta ja varmis-
taa sekd parantaa laitoksen turvallisuutta hakemusasiakirjoissaan ja médrdaikaisessa tur-
vallisuusarviossaan esittdmalldén tavalla. Lisdtarpeita laitoksen turvallisuuden varmista-
miseen ja parantamiseen on arvioitava jatkuvasti tieteen ja tutkimustulosten seké kéytto-
kokemusten perusteella.

Ydinturvallisuusneuvottelukunta toteaa lausuntonsa yhteenvedossa Fortumin hakemuk-
sesta Loviisan ydinvoimalaitoksen kiytt6luvan jatkamiseksi vuoden 2050 loppuun asti
seuraavaa: Siteilyturvakeskus on arvioinut Loviisan voimalaitoksen turvallisuuden, turva-
ja valmiusjdrjestelyt ja ydinmateriaalivalvonnan kattavasti ja asiantuntevasti.

Edelleen ydinturvallisuusneuvottelukunta toteaa, ettd Siteilyturvakeskuksen turvallisuus-
arvioinnin tulokset ovat hyviaksyttdviid, ottaen huomioon Fortumin ja Séteilyturvakeskuk-
sen turvallisuusarvioinneissa médritellyt jatkotoimenpiteet. Neuvottelukunta toteaa myds,
ettd sille esitetyn aineiston pohjalta neuvottelukunta ei nie estettd myontdd Loviisan voi-
malaitoksen jatkokayttéd koskeva lupa haetun mukaisesti.

Ympdristoministerio suhtautuu mydnteisesti kdyttélupien myontdmiseen haetun mukai-
sesti Loviisan ydinvoimalaitosyksikdille sekd Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jétteen
loppusijoituslaitokselle. Loviisan voimalaitoksella on merkittévi rooli paéstottomén sih-
koén tuotannossa ja kansallisen energiahuollon turvaamisessa.
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Voimalaitoksen jadhdytysvesien limpokuorman aiheuttamia ympéristohaittoja on syyti
pyrkid edelleen vihentdméan. Laitoksen kaytt6ikaa jatkettaessa ikddntymisen hallintaan
on kiinnitettdvi erityistd huomiota. Voimalaitoksen tuoreen ydinpolttoaineen hankinta on
syytd varautua jirjestdmaén vaihtoehtoisia polttoainetoimittajia kiyttden. Polttoaineiden
hankinnassa on syytd huomioida my@s ympérists- ja ihmisoikeusnidkékohdat.

Sisciministerio toteaa lausunnossaan, ettei sillid ole asiassa lausuttavaa.

Sosiaali- ja terveysministerio toteaa lausunnossaan, ettd se antoi 30.9.2021 lausunnon
Fortumin ympdristévaikutusten arviointiselostuksesta, joka Fortumin oli tehtéivi edelly-
tyksend nyt lausuttaville jatkolupahakemuksille. Lausunnossaan ministeri totesi mm:
”Sosiaali- ja terveysministerid on tyytyvéinen, ettd selostuksessa sekd VEI1 (kaytt6lupien
pidennystd haetaan) ettd VEO+ (Loviisan ydinvoimalat kiytostd poistetaan) vaihtoeh-
doissa on suhtauduttu myonteisesti ydinjéatehuoltotydryhmén 2019 annettujen suositusten
mukaisesti siihen, ettd Loviisan ydinvoimalaitosalueella sijaitsevaan Voimalaitosjételuo-
laan (VLJ) voidaan ottaa mygs teollisuuden, sairaaloiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten
radioaktiivisia jdtteitd. Néaistd jdtteistd huolehtiminen on sosiaali- ja terveysministerion
hallinnon alan vastuulla.

Sosiaali- ja terveysministerié suhtautuu mydnteisesti molempiin jatkokéyttélupahake-
muksiin edellyttden, ettd Séteilyturvakeskus antaa molemmista lupahakemuksista mydn-
teisen turvallisuusarvion. Ministerio pitdd myonteisend, ettd Fortum on valmis markki-
naehtoisesti tarjoamaan palveluja ksitelld, varastoida ja loppusijoittaa siteilylain tarkoit-
tamia radioaktiivisia pienjétteita.

Puolustusministerion mukaan Fortumin hakemukset on laadittu perusteellisesti ja niiden
pohjalta voidaan todeta, ettd Loviisan voimalaitoksen ydinturvallisuus (safety) ja turvajir-
jestelyt (security) ovat hyvilla tasolla. Turvajérjestelyjen osalta tatd kisitystd tukee myos
marraskuussa 2021 turvallisuusviranomaisista koostuvan riippumattoman asiantuntijaryh-
min tekemé Loviisan voimalaitoksen turvallisuusarviointi, johon my&s puolustusministe-
rié on tyd- ja elinkeinoministerion asettaman ydinalan turvajérjestelyjen neuvottelukun-
nan edustajana osallistunut.

Puolustusministerio nikee Loviisan voimalaitoksen tirkedni huoltovarmuuden ja suoma-
laisen energiaomavaraisuuden sekd padst6ttdmén sihkontuotannon kannalta. Kéyttlupa-
hakemuksessa todetaan, ettd voimalaitoksessa on kiytdssi ainoastaan venildisen TVEL
Fuel Companyn (TVEL) toimittamaa ydinpolttoainetta ja ettd Fortum hankkii ydinpoltto-
aineen TVEL:Itd nykyisen kdyttdluvan loppuun asti. Puolustusministerit pitdé tarkeénd,
ettd myds ydinpolttoaineen hankinnassa huomioidaan huoltovarmuusnikékohdat.

Lisdksi puolustusministeri6 kiinnittdd huomiota siihen, ettd ydinvoimalaitosten kybertur-
vallisuuteen tulisi jatkossa kiinnittdd entistd enemmaén huomiota samoin kuin varautumi-
seen valtiolliseen vihamieliseen toimintaan. Puolustusministerid suhtautuu myénteisesti
kayttdlupien mydntdmiseen haetun mukaisesti ja puoltaa Loviisan ydinvoimalaitoksen
kéyttolupahakemusten hyviksymista.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston lausunnossa todetaan, ettd viimeisten
viiden vuoden aikana Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen noin 325 miljoo-
naa euroa. Fortum on arvioinut, ettd toiminnan jatkamiseen ja kdyttoién pidentimiseen
liittyvit investoinnit vuoteen 2050 mennessi nousevat arviolta miljardiin euroon, miki
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tarkoittaa kymmenien miljoonien vuositasoisia investointeja olettaen investointien tasai-
sen jakautumisen ko. periodille.

Fortumin viimeisimman julkistetun tulosinformaation mukaan Fortum on péivittényt in-
vestointindkyménsi vuodelle 2022. Téll4 hetkelld yhtio odottaa jatkuvien toimintojen in-
vestointien ilman yritysostoja olevan noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2022. Omistajaoh-
jausosaston nidkemyksen mukaan ja télla hetkelld tiedossa olevien seikkojen perusteella
Fortumin jatkuvien liiketoimintojen tuloksen ja kassavirran tuottamiskyky on riittdvé Lo-
viisan ydinvoimalaitoksen toiminnan harjoittamiseen ja tarvittaviin investointeihin.

Fortumin lyhyen aikavilin merkittiva epdvarmuus liittyi syyskuussa neuvotellun Unipe-
rin vakautuspaketin ldpivientiin. Fortum tiedotti 19.12.2022, ettd Fortum, Saksan valtio ja
Uniper ovat allekirjoittaneet sopimukset Uniperin vakautuspaketin lopullisista ehdoista.
Uniperin ylimé#rdinen yhtiokokous teki vakautuspakettiin liittyvit paétokset ja Saksan
valtio niin ollen osti Fortumin omistamat Uniperin osakkeet, ja Uniper maksoi takaisin 4
miljardin euron osakaslainan. Fortumin antamat yhteensé 4 miljardin euron takaukset va-
pautuvat 3 miljardin osalta vuoden 2022 loppuun mennessi ja miljardin osalta Q2/23 lop-
puun mennessid. Vakautuspaketin lopullista tdytdnt6Gnpanoa varten on saatu tarvittavat
viranomaishyvéksynnit.

Fortum-konsernin oma péfioma oli Q3/22 lopussa 6 543 miljoonaa euroa. Syyskuun 2022
lopussa rahoitusnettovelan (oikaistuna saamisella Uniperilta) ja vertailukelpoisen kéytts-
katteen suhde jatkuvissa toiminnoissa oli 0,8 eli tavoitetason (alle 2) alapuolella. Niin ol-
len myds velkaisuuden nékSkulmasta Fortumilla on hetkelld tiedossa olevien seikkojen
perusteella tarvittavat taloudelliset resurssit harjoittaa Loviisan ydinvoimalan toimintaa ja
rahoittaa tarvittavat investoinnit.

Varautuminen ydinjdtehuoltoon ja laitosten kiytdstd poistoon tapahtuu Valtion ydinjéte-
huoltorahaston kautta. Suomen ydinenergialain mukaisesti Fortumilla on velvoite kattaa
lainmukainen vastuunsa kokonaisuudessaan Valtion ydinjitehuoltorahaston kautta. Viran-
omaiset paittidvat Fortumin rahastotavoitteen ydinjitehuoltorahastossa samassa yhtey-
dessd, kun 22.12.2022 lainmukaisen vastuun méérd paitetddn vuosittain. Fortum on suo-
rittanut ja suorittaa ydinjitehuoltomaksuja Valtion ydinjétehuoltorahastoon kyseisten pda-
tosten mukaisesti

Eteld-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat —vastuualue katsoo,
ettd kdyttélupahakemuksen hyviksymiselle ei ole estettd ympéristéterveyden nékokul-
masta. Lisdksi virasto pitéisi hyvind, ettd kdyttélupahakemuksessa kuvattaisiin vaihtoeh-
toisia mahdollisuuksia ydinpolttoaineen hankintaan.

Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, ettd jo YV A-selostuksesta antamassaan
lausunnossa keskus painotti erityisesti haitallisia vaikutuksia vesien tilaan ja vesien- ja
merenhoidon tavoitteiden toteutumiseen.

Vesien- ja merenhoitolain (1299/2004) tavoitteena on saavuttaa vesien hyvé tila vuoteen
2027 mennessid. Klobbfjardenin vesimuodostuma on luokiteltu huonoon ekologiseen ti-
laan kaikilla kolmella suunnittelukaudella. Voimalaitoksen jatkosuunnitelmissa tulee kiin-
nittd4 erityisesti huomiota tilaa parantaviin toimenpiteisiin. Hankkeen toimenpiteillé ei
saa edelleen heikentéd ekologista tilaa yhdenkddn ekologisen laatutekijén osalta.
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Uudenmaan ELY-keskus pitdd hyviand Fortumin suunnitelmia selvittidd edelleen mahdolli-
suuksia saada viiledmpéd jadhdytysvettd voimalaitokselle, koska lampokuormituksen jat-
kuminen Klobbfjdrdenin vesimuodostumaan tulee todennékéisesti hidastamaan vesimuo-
dostuman hyvén tilan saavuttamista. Samoin selvitykset lampimien jadhdytysvesien vai-
kutuksista ja haitallisten vaikutusten lieventdmisestd ovat tirkeita.

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022-2027 on esitetty kunnos-
tustoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta Klobbfjérdenin vesimuodostumassa. Vesien-
hoidon tavoitteiden saavuttaminen Klobbfjdrdenin vesimuodostumassa vaatii monipuoli-
sia toimenpiteitd valuma-alueelta tulevan kuormituksen vihentamiseksi. Merkittdvimpind
ndistd ovat maatalouden ravinnekuormitusta vahentdvét toimenpiteet Taasianjoen valuma-
alueella. Téll4 alueella olevista peltolohkoista suurin osa soveltuu hyvin esimerkiksi ra-
vinnekuormitusta tehokkaasti vdhentdvain kipsikisittelyyn. Uudenmaan ELY-keskus pi-
tdd tirkeénd Fortumin osallistumista ndiden tilaa parantavien toimenpiteiden suunnitte-
luun, toteutukseen ja toimenpiteiden vaikutusten seurantaan yhteistydssd muiden alueen
toimijoiden kanssa.

Ita-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, etti toiminnanharjoittaja on hake-
muksessaan kattavasti kuvannut Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuutta varmistavat
jarjestelyt ja arvioinut Séteilyturvakeskuksen méadrdyksen (STUK Y/2/2018, 10.12.2018)
mukaisten valmiusjdrjestelyjen tayttymisen. Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa
edelld mainituista asioista.

Kiyttolupahakemuksen mukaan loppusijoituslaitoksen turvallisuus- ja valmiusjérjestelyt
integroituvat ydinvoimalaitoksen toimintoihin. Loppusijoituslaitoksen tuomat muutokset
sekd tyomaa-aikainen turvallisuus tulee huomioida pelastuslaitoksen ja Fortumin sdénndl-
lisessd yhteistydssd. Muutoskohteita valvotaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman
mukaisesti. Valmiustoimintaan ja pelastustoimintaan vaikuttavat muutokset tulee péivit-
tad tarvittavin osin kohteen ulkoiseen pelastussuunnitelmaan. Itd-Uudenmaan pelastuslai-
tos ei nde estettd kdyttolupahakemusten hyvéksymiselle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes katsoo, ettei kayttolupien myontémiselle ole es-
tettd kemikaaliturvallisuuslainsdédédnnon (L 390/2005, VNa 685/2015) nidkokulmasta. Lo-
viisan voimalaitos on kemikaaliturvallisuuslainsiddénnon (L 390/2005, VNa 685/2015)
mukainen nk. turvallisuusselvityslaitos, jossa harjoitetaan vaarallisten kemikaalien laaja-
mittaista teollista késittelyd ja varastointia. Voimalaitoksella on toistaiseksi voimassa
oleva Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa.

Tukes valvoo sédnnéllisilld méardaikaistarkastuksilla voimalaitoksen toimintaa. Toiminta
on téyttdnyt kemikaaliturvallisuuslainsddddannon vaatimukset. Loviisan voimalaitoksella
turvallisuusselvitysvelvoitteen perustana on hydratsiini, joka on luokiteltu myrkylliseksi
ja ympdristolle vaaralliseksi kemikaaliksi. Muita voimalaitoksella paljon kiytettyji pro-
sessikemikaaleja ovat ammoniakkivesi, boorihappo, natriumhydroksidi, typpihappo ja
rikkihappo.
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2. Laitospaikan ympiristokuntien lausunnot

Loviisan kaupunki toteaa lausunnossaan, ettd Fortum arvioi vuosina 2020-2022 Loviisan
ydinvoimalaitoksen kéyton jatkamista ja vaihtoehtoisesti kdytostd poistoa ympéristovai-
kutusten arvioinnilla, johon myd&s kaupungin edustajat osallistuivat. Laitokseen on viime
vuosina sijoitettu merkittévasti, toiminnan jatkamiselle ei ilmennyt esteiti ja jatkaminen
on todettu turvalliseksi ja taloudellisesti kannattavaksi.

Loviisan kaupunki ei née estettd voimalaitoksen jatkoajalle ja toteaa, a) ettei YV A:ssa il-
mennyt esteitd tai uusia negatiivisia vaikutuksia, b) voimalaitoksella on valtakunnallisesti
merkittdvi rooli Suomen sidhkétuotannossa ja c¢) taloudelliset vaikutukset ovat myonteiset
alueelle ja koko maan kannalta on tehokasta hyodyntdd olemassa olevaa infrastruktuuria
ja jatkaa sihkon tuotantoa paikalla, jossa sitd ennestéén tuotetaan. Kayton jatkamisella on
myds vahva myonteinen vaikutus Suomen energiamarkkinotihin ja huoltovarmuuteen seki
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Loviisan kaupungin lausunnossa todetaan myds, ettei Loviisan kaupungilla ole muita tar-
peita tai suunnitelmia alueen kaavoittamiseksi eikd kaupunki nie kaavoitus- tai maankayt-
téongelmia toiminnan jatkamisessa.

Lapinjéirven kunnalla ei ole huomauttamista kayttélupahakemuksessa.

Porvoon kaupungin ympdristoterveysjaosto katsoo, ettd kayttéluvan mydntamiselle ydin-
voimalaitosten energiantuotantoon seké matala ja keskiaktiivisen ydinjitteen loppusijoi-
tuslaitokselle ei ole estetta.

Laitoksen toiminnasta aiheutuvat ympéristovaikutukset jaévit todenndkoisesti vihéisiksi,
kun YVA-menettelyn yhteysviranomaisen perusteltu paételma sisillytetddn hanketta kos-
kevaan lupapéitskseen. Erityistd huomiota tulee kuitenkin kiinnittds turvallisuusnidkokul-
miin huomioiden hakemuksessa esitetty pitki kéyttéluvan jatkoaika.

Varautumisen osalta on hyva kiinnittdd huomiota siihen, ettéd valmiustilanteessa ydinvoi-
malan tulee antaa riittdvin varhaisessa vaiheessa ohjeita elintarvikkeiden alkutuotannolle
suojaustoimenpiteistd: suojaustoimenpiteiden kadytinnon suorittamiselle on varattava riit-
taviasti aikaa. Sateilytilanteessa alkutuotannon tuotteiden onnistunut suojaaminen vihen-

tad merkittdvisti véeston pitkdaikaista altistumista radioaktiivisille aineille elintarvikkei-

den vilityksella.

3. Muut lausunnot

Uudenmaan liiton lausunnon mukaan hankkeen ymparistovaikutusten arviointimenette-

lyssd ja sen vuonna 2021 valmistuneessa arviointiselostuksessa on selvitetty ydinvoima-
lan ja siihen liittyvén ydinjatteen loppusijoituksen jatkamista nykyisten voimalaitosyksi-
koiden kayttdlupien umpeuduttua vuosina 2027 ja 2030.

YVA-menettely ja yhteysviranomaisen lausunto eivit tuoneet esiin seikkoja, joiden perus-
teella kdyttolupahakemusten myéntdmiselle olisi estettd. Uudenmaan liitto katsoo, ettd
Loviisan ydinvoimalan kédyton jatkaminen tukee Suomen tavoitetta hiilineutraalisuudesta
vuonna 2035 sekd Uudenmaan maakunnan omaa hiilineutraalisuustavoitetta. Loviisan
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ydinvoimalaitoksen tuotannon jatkumisella on suuri merkitys passt6ttdmén sihkon tuo-
tannossa ja kestédvissi energiahuollossa. Uudenmaan liitto puoltaa kiyttdlupien jatkamista
hakemusten mukaisesti.

Fingrid Oyj toteaa lausunnossaan, ettéd se vastaa sahkémarkkinalain mukaisesti Suomen
sihkgjérjestelmin teknisestd toimivuudesta, kdyttdvarmuudesta ja kehittimisestd. Kdyn-
nissé olevassa energiamurroksessa sdhkon tuotanto muuttuu nopealla vauhdilla ilmasto-
neutraaliksi. Yhi suurempi osuus tuotannosta sijoittuu pohjoisimpaan Suomeen ja erityi-
sesti Lansirannikon pohjoisosiin. Maamme sdhkonkulutus painottuu eteldiseen Suomeen,
noin 60 % sihkostd kulutetaan Tampereen eteldpuoleisella alueella.

Tamén kehityksen seurauksena pohjois-eteldsuuntaiset sdhkonsiirtotarpeet kantaverkossa
ovat jatkuvassa kasvussa ja kantaverkkoon tarvitaan merkittdvésti lisdd investointeja. Vas-
tauksena niihin tarpeisiin Fingrid on rakentamassa ja varautuu vahvistamaan kantaverk-
koa hyvin merkittdvisti uusilla johdoilla ja muilla teknisillé ratkaisuilla.

Fingridin mielestd Loviisan voimalaitoksen kdyton jatkaminen edelleen vuoteen 2050
saakka on Suomen sihkdjarjestelmén kannalta hyvin merkittéivé asia. Vaihtoehtona
YVAssa on selvitetty voimalaitoksen sulkemisen liséksi investointipaineita Suomen poh-
jois-eteldsuuntaisiin voimansiirtoyhteyksiin, miké vaikeuttaisi edellytyksid Manner-Suo-
men sdilyttamiseksi yhtendisend sdhktkaupan tarjousalueena. Voimalaitoksen kéyton jat-
kaminen on myos séhkdjarjestelman kdyttovarmuuden kannalta erittdin suotavaa, kun lai-

tos kdydessidn tukee sidhkojdrjestelméd ja parantaa sahkGtehon riittédvyyttd etenkin talvi-
kaudella.

Teknologian tutkimuskeskus VIT Oy toteaa lausunnossaan, ettd Loviisan voimalaitoksen
tuottama sidhko on Suomen ilmastotavoitteiden ja energiaomavaraisuuden kannalta erit-
tdin tirked4, joten laitoksen kdyton jatkaminen yksikoiden nykyisten kayttlupajaksojen
jdlkeen on hyvin perusteltua. Tehtyjen turvallisuusarvioiden ja kiyttétilastojen perusteella
laitokset ovat turvallisia ja toimintavarmoja, ja niiden ympéristovaikutuksia seurataan kat-
tavasti. Mité tulee vastuuseen ydinvoiman koko elinkaaresta, Fortum ja muut suomalais-
ten ydinlaitosten luvanhaltijat ovat kansainvilisesti esimerkillisid toimijoita.

Luvanhaltijat ovat varautuneet tulevaisuudessa toteutettaviin ydinvoimalaitostensa kéy-
tostdpoistoihin péivittdmalla sddnnollisesti laitostensa kédytdstdpoistosuunnitelmat. Lovii-
san ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten tuottaman kiytetyn ydinpolttoaineen huoltoon val-
mistautuminen on jo pitkélld Posiva Oy:n kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen kayttoon-
oton ldhestyessd. Taloudellisesta ndkokulmasta katsottuna varautuminen ydinjatehuollon
kustannuksiin on Suomessa hoidettu kattavasti valtion ydinjdtehuoltorahaston kautta.
VTT Oy ottaa tdmén lisdksi kantaa yksityiskohtaisesti VLJ-luolaa koskeviin kysymyksiin.

Yhteenvetona VTT Oy toteaa, ettdi molempien Fortumin hakemien lupien mydntédmiselle
on vahvat ilmastotavoitteisiin, energiaomavaraisuuteen ja radioaktiivisten jétteiden huol-
lon kansalliseen ratkaisuun liittyvit perusteet.

Geologian tutkimuskeskus GTK toteaa lausunnossaan, ettéi ydinenergian kiytén jatkami-
nen on hiilineutraalin energiatuotannon kannalta jirkevé vaihtoehto. Fortumin lupahake-
mukset ovat huolella valmisteltuja ja niistd ei noussut geologiaan liittyvid seikkoja, jotka
estdisivit kdyton jatkamisen. GTK puoltaa voimalaitoksen ja matala- ja keskiaktiivisen
jétteen loppusijoituslaitoksen kiyton jatkamista kidytt6lupahakemuksissa esitetylld tavalla.
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Teknologiateollisuus ry:n mukaan Loviisan ydinvoimalaitos on tuottanut sihk$é turvalli-
sesti ja tehokkaasti jo yli 40 vuoden ajan ja kéytdssd on noudatettu tinkimétonté turvalli-
suuskulttuuria, korkeaa laatua ja jatkuvan parantamisen periaatetta. Vuosien myoté laitos-
yksikditd on modernisoitu, turvallisuutta on parannettu ja kéyttéikdd pidennetty. Viime
vuosina voimalaitoksella on tehty muun muassa mittavia automaatiouudistuksia ja moder-
nisoitu ikddntyvid jdrjestelmid ja laitteita. Laitosyksikdiden kéyttSkertoimet ovat olleet
jatkuvasti noin 90 prosenttia, miké on kansainvélisessd vertailussa huippuluokkaa.

Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessé ja timén saa-
vuttamiseksi tarvitaan paljon péddstotontd sahkontuotantoa, kuten ydinvoimaa. Yhteiskun-
nassa lisddntyvit sahkoautot, limmityksessd lampSpumppusovellukset, teollisuus investoi
sdhkdisiin prosesseihin ja lisdksi vetytalous tarvitsee runsaasti paéstotontéd sahkod. Fenno-
voima Oy:n Hanhikivi 1 -hankkeen kariutuminen merkitsee, ettd Loviisan voimalaitoksen
tuottamaa sdhkod tarvitaan vield pitkélle tulevaisuuteen.

Edellisen johdosta Teknologiateollisuus ry puoltaa Loviisan ydinvoimalaitosyksikdiden
kayttolupien jatkamista vuoteen 2050 saakka.

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo lausunnossaan, ettd kayttélupahakemukset tulee hy-
l4té ja palauttaa valmisteluun. Sen mukaan lupahakemuksien ja YV A:n yhteydessi ei ole
julkaistu niité tietoja ja selvityksid, joiden perusteella voitaisiin tehdé luotettavia arvioita
hankkeen turvallisuudesta. Yleisoll4 eikd todenndkdisesti edes valtioneuvostolla tai tyo- ja
elinkeinoministeri6lla ole kiytdssiin riittivid tietoja asian arvioinnissa.

Luonnonsuojeluliiton mielestd lupa- ja YV A-prosessit ovat luonteeltaan suljettuja proses-
seja, joista ei anneta asianmukaisia tietoja yleisolle, joita kuulemisessa vélttamatta tarvi-
taan. Prosessit ovat siten vakavalla tavalla korruptoituneita suljettuja keskusteluita
STUK:n ja hakijan vililld. Jarjestelmid perustuu oletukseen, ettd viranomaisella ja yhticlla
on absoluuttinen tieto ja osaaminen asioista. Tdmé on erittdin vaarallinen oletus, joka on
todettu vidridksi tunnettujen ydinvoimaonnettomuuksien yhteydessé eri maissa. Suljettu
pienten sisdpiirien klikkiytynyt ydinvalvonta ei ole asianmukaista turvallisuuskulttuuria.

Luonnonsuojeluliiton mukaan laillisesti prosessi on erityisen riikeilld tavalla Arhusin
ympéristosopimuksen ja sen tiedonsaantioikeuksien seké vastaavien EUn periaatteiden
vastainen. Menettelyjen voidaan myds katsoa loukkaavaan kansalaisten perustuslaillisia
oikeuksia sek# olevan ristiriidassa myds viranomaisten virkavelvollisuuden kanssa.

Edelleen todellista ymmarrysti ydinjétteiden pitkdaikaisista vaikutuksista tai ydinvoima-
lan piist6jen ympdristo- ja terveysvaikutuksista ei ole edes STUK:1la ja ilmeisesti se ei
my06skédn ole kiinnostunut néista.

Ydinvoimalan jatkoluvan yhteydessi tulee tarkastella tarkemmin riskejé liittyen voimalan
vanhenemiseen sekéd kulumiseen, varaosien puutteeseen, vanhentuneisiin turvajérjestel-
miin, Ven#jin aggressioon, sotaan ja terroriin sekd ilmastonmuutoksen my6ta voimistu-
vien sddilmidihin.

Esimerkkeind vanhentuneista turvajirjestelmistd Luonnonsuojeluliitto esittdd, ettd uudem-
man sukupolven voimaloiden tulee kestd4 laajarunkoisen lentokoneen térméys. Témén
riskin vertailu ja hallinta suhteessa nykyaikaiseen voimalaan tulee esittdd. Loviisassa tun-
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netaan my®ds tilanne, jolloin merenpinnan korkeus on ollut voimalaa haittaavalla tai vaa-
rantavalla tasolla. YV An yhteydessi on kansainvilisestikin esitetty Itéivallassa kehitetty
onnettomuusarvio Loviisan tyyppiselle voimalaitokselle. Selvitys tdimiin estdmisesti ja
vastaavaan onnettomuuteen varautumisesta puuttuu selvityksista.

Lisiksi Luonnonsuojeluliitto toteaa, ettd Ukrainassa ydinvoimaloista on tullut sodankén-
nin vilineitd, Vendjdn ydinvoima- ja ydinaseviranomainen Rosatom osallistuu naapuri-
maan ydinvoimaloiden kaappauksiin. Venildisvalmisteinen ydinvoimala on siten erityisen
riskialtis kohde. Vendjin aikaisempi presidentti Medvedev on juuri esittdnyt verhotun uh-
kauksen EU-maiden ydinvoimaloita vastaan. Energiajérjestelméin toimivuus ja turvalli-
suus tulee olla selvitettynd myds tilanteessa, jolloin ydinvoimaloita ei voida kdyttéi esi-
merkiksi sodasta tai venéldisestd valtion terrorismista johtuen.

Natur och Miljé r.f. toteaa lausunnossaan, ettd alun perin Loviisan voimalaitosykskoille
oli suunniteltu 50 vuoden kayttdikéd. Fortumin hakemuksessa haetaan keinotekoista piden-
nystd néihin kdyttdaikoihin neuvostovalmisteisille VVER-reaktoreille 23 ja 20 vuodella
vuoteen 2050.

Fortumin hakemus kasvattaa ydinonnettomuuden riskid. Téllaisella onnettomuudella olisi
kohtalokkaita vaikutuksia suomalaiselle flooralle ja faunalle. OECD:n ja IAEA:n mukaan
1970-luvun reaktoreille keskimédrdinen kayttdikd on 40 vuotta. Loviisan VVER-reaktorit
eivit ole sopivia 70 vuoden kéyttoiille.

Saksalainen riippumaton Oké-instituutti on useissa raporteissaan varoittanut pidentimésti
ydinreaktoreiden kayttoikad. Instituutin mielestd on riskialtista olla vilittdmasté alkupe-
rédisistd elinikdanalyyseistd ydinvoimalaitoksen komponenteille ja rakenteille, joilla on
rajattu toiminta-aika. On myds rajallista, kuinka paljon uusia komponentteja ja osia voi-
daan vaihtaa ja my0s riskejé, kun uutta ja vanhaa tekniikkaa yhdistelevii laitosta kiyte-
tién.

Fortumin hakemus tuo esiin samanlaisia turvallisuuspoliittisia riskej4, jotka ovat aktuali-
soituneet Vendjdn hyokkéyssodassa Ukrainassa. Kriittinen tilanne ZaporiZzjan ydinvoi-
malaitoksella Ukrainassa osoittaa, ettd mikaén ydinvoimalaitos ei voi olla turvallinen
aseellisessa konfliktissa.

Fortum kéyttdd resursseja investoinnillaan korkean riskin kiyttsiéin pidennykselldén siten,
ettei niitd voida kéyttdd uusiutuvan energian rakentamiseen. Suunnitelmat antavat teko-
hengitystd ydinvoimalaitokselle ja viivyttavit sellaisen energiatekniikan kayttod, jolla
voidaan vastustaa ilmastonmuutosta. Kannattavuusnikdkohdista ldhtien olisi parempi si-
joittaa uusiutuvaan energiaan ennemmin kuin ydinenergiaan. Kansainvilisen energiajir-
jeston laskelmat raportissa “Projected Costs of generating electricity” osoittavat, ettd in-
vestoinnit aurinko- ja tuulienergiaan ovat kannattavampia kuin ydinenergiaan eurooppa-
laisilla energiamarkkinoilla.

Suomen yrittdjien lausunto puoltaa kayttolupien jatkamista hakemusten mukaisesti. Voi-
malaitos tuottaa padstotontd sahk6d luotettavasti ja sifoloista riippumatta yli kymmenen
prosenttia Suomen vuotuisesta kokonaissdhkontuotannosta. Silld on suuri merkitys sih-
koén tuotannossa ja energiahuollossa. Kahdeksasta vuosittaisesta padstottomisti terawatti-
tunnista luopuminen ei mydskéén olisi linjassa vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen
kanssa.
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Lisdksi laajamittaiset turvallisuus- ja tehokkuusuudistukset seké yli 90 % kiyttoaste pu-
huu kéyttéluvan jatkamisen puolesta. Voimalaitoksen toiminta on myds Tukesin sddnnol-
lisen valvonnan alla ja silld on voimassa oleva Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa. Voima-
laitoksen purettavan jadhdytysveden mereen kohdistamaa limpdkuormaa on edelleen py-
rittdvd vihentdmain mahdollisuuksien mukaan.

STTK ry suhtautuu myonteisesti Loviisan ydinvoimalaitoksen kéytt6lupien jatkamiseen
hakemusten mukaisesti. Laitoksen toiminnan jatko on tirke#i turvata Suomen energia-
omavaraisuuden vahvistamisen seké vuoteen 2035 ajoittuvan kansallisen hiilineutraali-
suustavoitteen toteutumisen nikokulmasta.

Hakijan vastine

Hakija on ty6- ja elinkeinoministerion pyynndstd antanut kaksi vastinetta kiyttélupahake-
muksesta annetuista lausunnoista kiinnittden huomiota niihin aihepiireihin, joita lausun-
noissa on tuotu esille.

Hakija toteaa vastineessaan 30.10.2022, ettd ydinpolttoaineen hankinnassa joissakin lau-
sunnoissa pidettiin tirke#nd, ettd voimalaitoksen ydinpolttoaineen hankinnassa huomioi-
daan huoltovarmuusniikdkohdat sekd vaihtoehtoiset mahdollisuudet ydinpolttoaineen han-
kintaan. On my6s huomautettu, ettd polttoaineiden hankinnassa on syytd huomioida myos
ympirists- ja ihmisoikeusnikékohdat.

Fortum hankkii polttoaineen Loviisan voimalaitokselle venildiseltd TVEL-yhtymadlti. So-
pimus on voimassa nykyisten kdyttélupien ajan eli vuosiin 2027 ja 2030 saakka. Fortum
on toimittanut maaliskuussa 2022 hakemuksen Loviisan voimalaitoksen kdyttéluvan jat-
kamisesta vuoteen 2050 saakka, ja samalla on kdynnistetty kilpailutus polttoaineen han-
kinnasta.

Erédssi lausunnossa on kiinnitetty huomiota siihen, ettd ydinvoimalaitosten kyberturvalli-
suuteen tulisi jatkossa kiinnittdd entistd enemmén huomiota samoin kuin varautumiseen
valtiolliseen vihamieliseen toimintaan. Myos on kommentoitu valtiollisen vihamielisen
toiminnan mahdollisuutta.

Fortum toteaa, etti tieto- ja kyberturvallisuus huomioidaan kattavasti Loviisan ydinvoi-
malaitoksen toiminnassa. Tieto- ja kyberturvallisuus ovat osa Loviisan voimalaitoksen
turvajérjestelyj4, joiden osalta noudatetaan olemassa olevaa lainsafdant6a seké Sateilytur-
vakeskuksen médrdyksid ja vaatimuksia. Laitoksen turvajérjestelyt kattavat hallinnolliset,
organisatoriset, tekniset ja toiminnalliset jédrjestelyt lainvastaisen ja muun ydin- ja siteily-
turvallisuutta vaarantavan toiminnan estdmiseksi. Loviisan voimalaitos kehittda turvajar-
jestelyjédan jatkuvasti huomioiden mm. mahdolliset muuttuvat uhkakuvat. Turvajérjestely-
jen ylldpidossa ja kehittdmisessi tehddén titvistd yhteisty6ti eri turvallisuusviranomaisten
kanssa.

Useissa lausunnoissa on huomautettu, etti laitoksen kéyttoikéa jatkettaessa ikdédntymisen
hallintaan on kiinnitettivi erityistd huomiota. Fortum korostaa, ettd Loviisan voimalaitok-
sen ikddntymisen hallinta on huomioitu asianmukaisesti koko voimalaitoksen kdyton ajan.
Asianmukaisesti hoidettu ikddntymisen hallinta seké kunnossapito ovat edellytyksid ydin-
voimalaitoksen turvallisen, luotettavan ja kannattavan kéyton turvaamiseksi.
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Fortum on sitoutunut hyvén turvallisuuskulttuurin mukaisesti ydinvoimalaitoksen turvalli-
suuden jatkuvaan parantamiseen aina laitoksen kdyton loppuun saakka. Jatkuvan paranta-
misen tdrkeénd osana toimii méaérdaikainen turvallisuusarvio, joka on laaja organisaatiota
ja laitoksen tekniikkaa koskeva itsearviointi. Sen sisdlté madrdytyy soveltuvien kansain-
vilisten ja kansallisten suositusten ja kédytdntojen sekd STUK:n antamien méédrdysten ja
vaatimusten mukaan. Fortum tekee Loviisa | ja Loviisa 2 -laitosyksikoiden sekd loppusi-
joituslaitoksen madrdaikaiset turvallisuusarvioinnit voimassaolevan ydinturvallisuutta
koskevan lainsdddénnon mukaisesti ja viimeisin méérdaikainen turvallisuusarvio on tehty
kayttolupahakemuksen yhteydessa.

Fortum toteaa vastineessaan, ettd toiminnan jatkamiseen ja kiyttoidn pidentdmiseen liitty-
viit investoinnit vuoteen 2050 mennessi nousevat arviolta miljardiin euroon.

Erddssid lausunnossa on pohdittu, millaista toimintaa laitospaikalla harjoitetaan vuosina
2050-2090. Fortum toteaa, ettd voimalaitoksen tuotannolliselle kéyt6lle lupaa on haettu
vuoteen 2050 asti ja sen jélkeen tapahtuville toiminnoille vuoteen 2090 asti (kdytosté-
poisto vaatii vield erillisen luvan). Lupahakemusaineistossa on esitetty péipiirteiset aika-
taulut voimalaitoksen tuotannollista kidyttoi seuraaville toiminnoille. Ndihin kuuluvat voi-
malaitoksen kéytostapoisto sekd kiytetyn ydinpolttoaineen vilivarastointi ja sitéd tukevat
toiminnot.

Kaytettyéd ydinpolttoainetta varastoidaan laitospaikalla siihen asti, kunnes se kuljetetaan
kapseloitavaksi ja loppusijoitettavaksi Posiva Oy:n laitoskokonaisuuteen Eurajoen Olki-
luotoon. Kun kaikki kiytetty ydinpolttoaine on kuljetettu pois laitospaikalta, kdytostipois-
tetaan vield toiminnassa olleet laitososat, loppusijoitetaan radioaktiiviset jétteet ja sulje-
taan loppusijoituslaitos. On arvioitu, ettd tdma voisi tapahtua jo 2070-luvulla, mutta ot-
taen huomioon epdvarmuudet tulevaisuuden aikatauluissa, haettu lupajakso ulottuu vuo-
teen 2090 asti. Asiaa on tarkemmin kuvattu hakemusaineistossa.

Ympiristdviranomaiset kiinnittédvit lausunnoissaan huomiota vesien tilaan sekd vesien- ja
merenhoidon tavoitteiden toteutumiseen. Niiden mukaan voimalaitoksen jatkosuunnitel-
missa tulee kiinnittda erityistd huomiota vesien tilaa parantaviin toimenpiteisiin eikd
hankkeen toimenpiteilld saa heikentid ekologista tilaa yhdenkiin ekologisen laatutekijén
osalta. Pidetddn myd0s tirkednd, ettd Fortum osallistuu Klobbfjardenin vesimuodostuman
tilaa parantavien toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja toimenpiteiden vaikutus-
ten seurantaan yhteistydssd muiden alueen toimijoiden kanssa. Edelleen lausunnoissa to-
detaan, ettd voimalaitoksen jadhdytysvesien ldmpdkuorman aiheuttamia ympéristShaittoja
on syyta pyrkid edelleen vihentdméiin.

Fortum toteaa, ettd Fortum tukee omalta osaltaan lainsididinnossid vesimuodostumille ase-
tettavien tilatavoitteiden saavuttamista. Fortum voi osallistua vesiston tilaa parantavien
toimien suunnitteluun yhdessid ELY-keskuksen ja Loviisan kaupungin kanssa. Pidem-
milld aikavililld Fortum pyrkii edelleen syventiméén tietimysti Loviisan voimalaitoksen
vaikutuksesta Klobbfjardenin vesimuodostuman tilaan. Selvitykset voivat liittyd esimer-
kiksi Loviisan voimalaitoksen ldhimerialueen pohjaeldinten ja sedimentin tilaan, jotta luo-
kituksen tausta-aineisto olisi riittévi ja edustava.

Hakija tdydentéd tietojaan toisessa vastineessaan 27.1.2023 tuoreen polttoaineen osalta
seuraavasti: 22.11.2022 Fortum tiedotti, ettd se on tehnyt sopimuksen Westinghouse
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Electric Companyn kanssa uuden polttoainetyypin suunnittelusta, luvittamisesta ja toimit-
tamisesta Loviisan voimalaitokselle. Uusi polttoainetyyppi perustuu British Nuclear Fuel
Limitedin vuosituhannen alussa Loviisan voimalaitokselle toimittamaan polttoaineeseen,
joka oli kéytossd rinnakkain venéldisen TVEL:n polttoaineen kanssa 2000-luvun alussa.
Uuden polttoaineen kiyttoonotto on monivuotinen viranomaishyvéksyntjd vaativa pro-
jekti.

Uusi ja rinnakkainen polttoainetoimittaja monipuolistaa polttoainestrategiaamme, paran-
taa huoltovarmuutta ja varmistaa luotettavan sahkontuotannon Loviisan voimalaitoksella
mydss tulevaisuudessa.

Polttoainesopimus venéldisen TVELin kanssa on voimassa nykyisten kdyttélupien lop-
puun, vuosiin 2027 ja 2030, saakka. Westinghouse Electric Companyn kanssa solmittu
sopimus tukee Fortumin tavoitteita energian toimitusvarmuuden vahvistamiseksi ja toimi-
tettavasta polttoaineesta saatavat kiyttokokemukset luovat edellytyksié tulevan polttoai-
nekilpailutuksen onnistumiselle.

Valtioneuvoston kanslian omistajaochjausosaston lausunnon perusteella Fortum toteaa,
ettd lausunnossa mainittu 3 miljardin euron takausten vapautuminen vuoden 2022 lop-
puun mennessi on toteutunut ja lisiksi miljardin osalta vapautuminen Q2/2023 loppuun
mennessi on edelleen paikkansapitiva.

Valtioneuvosto on, nojautuen 11 péivind joulukuuta 1987 annettuun ydinenergialakiin
(990/1987) ja 12 péivina helmikuuta 1988 annettuun ydinenergia-asetukseen (161/1988),
pédttinyt myontii jaljempénd mainituin ehdoin Fortum Power and Heat Oy:lle ydinener-
gialain 20 §:ssé tarkoitetun luvan

1. kéyttdd Loviisan kaupungin 12. kaupunginosassa Histholmenin saarella sijaitsevia
ydinvoimalaitosyksikkojd Loviisa 1 ja 2 energian tuottamiseen 1500 megawatin
nimellislampd&teholla 31 péiviin joulukuuta 2050.

2. kéyttdd Loviisan kaupungin 12. kaupunginosassa Histholmenin saarella sijaitsevia
ydinvoimalaitosyksikkojéd Loviisa 1 ja 2 laitosyksikéiden kéytostépoistoon
valmistautumisen edellyttdmailld tavalla 31 péivién joulukuuta 2055.

3. kdéyttad laitosyksikdihin kuuluvia ydinpolttoaine- ja ydinjédtehuollon kannalta
tarpeellisia rakennuksia ja varastoja tarvittavine laajennuksineen 31 piivain
joulukuuta 2090.

1. Télla paidtokselld mydnnetyn luvan nojalla luvanhaltija saa pitdd hallussaan, tuottaa,
kisitelld, kdyttdd ja varastoida ydinjétteitd, muita radioaktiivisia jatteitd, ydinaineita ja
muita ydinmateriaaleja seuraavasti:
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1.1. luvanhaltija saa pitdd hallussaan, tuottaa, kisitelld ja varastoida Loviisan
ydinvoimalaitoksen toiminnasta syntyvéd kdytettyd ydinpolttoainetta
enintdin 12 800 polttoainenippua.

1.2. luvanhaltija saa pitdd hallussaan, tuottaa, késitelld ja varastoida Loviisan
ydinvoimalaitoksen toiminnan yhteydessa tai seurauksena syntyvid matala-
ja keskiaktiivisia ydinjétteitd ja kdytostid poistettuja siteilyléihteitd enintéiin
10 000 m°.

1.3 luvanhaltija saa pitd4 hallussa, kisitelld ja varastoida muualta Suomesta
peridisin olevia matala- ja keskiaktiivisia ydinjitteitd ja niitd
aktiivisuuspitoisuudeltaan vastaavia radioaktiivisia jitteitd, joihin
luvanhaltijalla tai Suomen valtiolla on ydinenergialain tai séteilylain
mukainen huolehtimisvelvollisuus, enintéiin 2 000 m®. Pelkki jite-erin
késittely ilman pitkdaikaista varastointia ei kuitenkaan edellytad
huolehtimisvelvollisuuden siirtoa.

1.4 Laitoksella voidaan pitdd hallussa, kasitelld, kdyttdd ja varastoida
voimalaitoksen kéytdssi tarvittavaa tuoretta ydinpolttoainetta
voimalaitoksen jatkokédyton vaatima méérd, jolle on maahantuotia varten
mydnnetty ydinenergialain mukainen lupa. Fortumin tulee toimittaa
viimeistdédn 31.12.2023 selvitys tyo- ja elinkeinoministeridlle, miten se
jatkossa hoitaa tuoreen polttoaineen hankinnan.

1:5 Luvanhaltija voi pitdd hallussaan, késitelld, kdyttdi ja varastoida
voimalaitosalueella jo olevia ydinmateriaaleja ja pitdd hallussaan, tuottaa,
késitelld, kdyttad ja varastoida muitakin ydinmateriaaleja edellyttden, ettd
tuontilupaa edellytettiville ydinmateriaaleille on myonnetty ydinenergialain
mukainen lupa.

2. Luvanhaltijan on toimitettava tyd- ja elinkeinoministerién hyviksyttiaviksi
ydinenergialain 7 g §:n mukainen suunnitelma Loviisan ydinvoimalaitoksen kiytostd
poistamiseksi sdénnollisesti vahintddn kuuden vuoden vilein kiyttéluvan mukaisen
toiminnan kestdessé ja kolmen vuoden kuluessa energiantuotannon pééttymisesta,
ellei luvanhaltija ole sithen mennessi jittéinyt valtioneuvostolle ydinenergialain
edellyttiméd ydinvoimalaitoksen elinkaaren mukaista Loviisan ydinvoima-
laitosyksikoitd koskevaa lupahakemusta. Energiantuotannon paétyttyd ydinpolttoaine-
ja ydinjdtehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen kédytosti
poistamista koskeva suunnitelma on toimitettava ty6- ja elinkeinoministerion
hyviksyttaviksi ensimmadisen kerran viimeistiddn vuoden 2060 loppuun mennessi ja
tdman jédlkeen sddnnollisesti kdyttdluvan mukaisen toiminnan kestéessi vihintiién 10
vuoden vilein.

Piitoksen perustelut

Ydinenergialain 20 §:ssi sdfidettyjen edellytysten tiyttymisesti todetaan seuraavaa:
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1) ydinlaitoksen ja sen kilyttiiminen tiyttiiviit tiimin lain mukaiset turvallisuutta
koskevat vaatimukset ja tyontekijoiden ja vieston turvallisuus seki
ympiéristonsuojelu on otettu asianmukaisesti huomioon;

Séteilyturvakeskus toteaa, ettd Fortum on huolehtinut Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitos-yk-
sikdiden turvallisuudesta voimassa olevien sdaddsten mukaisesti. Fortum on esittényt toi-
menpiteitd Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikoiden turvallisuuden parantamiseksi uu-
den kéyttolupajakson aikana. Séteilyturvakeskuksen arvion mukaan Fortumilla on ole-
massa tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen ja resurssit turvallisen kdyton jatka-
miseksi.

Sateilyturvakeskus ehdottaa ydinenergialain 25 §:n mukaisesti Fortumille, ettd seuraavalla
kayttélupajaksolla jatketaan kehitystyotéd seuraavilla painopistealueilla; turvallisuutta pa-
rantavien toimenpiteiden toteuttaminen, todennikdéisyyspohjaisen riskianalyysin kehitta-
minen ja ikddntymisen hallinta. Edelleen Séteilyturvakeskus ehdottaa, ettd seuraava mis-
rdaikainen turvallisuusarvio on toimitettava Siteilyturvakeskukselle vuoden 2030 loppuun
mennessa.

Eteld-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue katsoo,
ettd kdyttolupahakemuksen hyviksymiselle ei ole estettd ympéristéterveyden nidkokul-
masta.

Tyo- ja elinkeinoministerion YV A-lain mukaisena yhteysviranomaisena antama ajan ta-
salla oleva perusteltu pédételma on siséllytetty téhén pédtokseen YVA-lain 26 § mukaisesti
ja Fortumin on seurattava perustellun pafitelmén linjauksia. Edelld mainitun paitelmén
mukaan Fortumin YV A-selostuksessa tarkastelluilla hankevaihtoehdoilla ei ole sellaisia
merkittdvid haitallisia ympéristévaikutuksia joita ei voitaisi hyviksy4, estif, tai lieventdd
hyviksyttéaville tasolle. Hakija toteaa kéyttélupahakemuksessaan toimivansa lupaehtojen
mukaisesti pyrkien jatkuvasti vihentdmé@éin toiminnan vaikutuksia ymparistoon hyddynté-
malld mahdollisuuksien mukaan parhaita kéytiant6ja ja teknologioita. Uudenmaan ELY-
keskuksen lausunnon mukaan on voimalaitoksen jatkosuunnitelmissa erityisesti kiinnitet-
tdavd huomiota jadhdytysvesien purkupuolen vesimuodostelman tilaa parantaviin toimen-
piteisiin.

Huomioon ottaen annetut lausunnot valtioneuvosto katsoo, ettd Loviisan voimalaitokseen
kuuluvat ydinlaitokset ja niiden kiyttiminen tiyttdvit ydinenergialain 20 § 1 momentin 1
kohdassa asetetut vaatimukset. Vieston turvallisuutta on kisitelty alla ydinenergialain

6 §:n kisittelyn yhteydess.

2) hakijan kiiytettivissi olevat menetelmiit ydinjdtehuollon jéirjestimiseksi,
ydinjitteiden loppusijoitus ja ydinlaitoksen kilytosti poistaminen siihen mukaan
luettuna, ovat riittiiviit ja asianmukaiset;

Fortum Power and Heat Oy on jdrjestinyt Loviisan voimalaitoksen ydinjédtehuollon siten,
ettd yhti6 huolehtii itse kdytetyn ydinpolttoaineen vilivarastoinnista voimalaitospaikalla.

Yhti6 huolehtii kiytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta
yhdess# Teollisuuden Voima Oyj:n kanssa omistamansa, vuonna 1995 perustetun Posiva
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Oy:n vilitykselld. Posiva Oy on jéttinyt valtioneuvostolle vuonna 2021 kayttélupahake-
muksen kdytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoittamis-toimintaa varten. Val-
tioneuvosto pdittdd Posivan hakemuksesta myShemmin erikseen.

Fortum Power and Heat Oy huolehtii liséksi itse matala- ja keskiaktiivisen jétteiden huol-
losta laitospaikalla loppusijoitus mukaan lukien seki ydinvoimalaitoksen kdytostapoiston
suunnittelusta. Yhti6lld on matala- ja keskiaktiivisen jétteen loppusijoituslaitokselle tasta
padtoksestd erillinen, voimassa oleva kéyttélupa.

Yhtio saa tdimén paétoksen mukaisesti pitad hallussaan, tuottaa, késitelld ja varastoida Lo-
viisan ydinvoimalaitoksen toiminnasta syntyvii kiytettyd ydinpolttoainetta enintéén 12
800 polttoainenippua sekd Loviisan ydinvoimalaitoksen toiminnan yhteydessi tai seu-
rauksena syntyvid matala- ja keskiaktiivisia ydinjatteitd ja voimalaitoksen kaytostd pois-
tettuja siteilyldhteitd enintdin 10 000 m®. My®6s Loviisan voimalaitoksen kiytetyn ydin-
polttoaineen kapseloinnin aikana Olkiluodossa syntyneet vihdiset méérit matala- ja kes-
kiaktiivista jdtettd voidaan katsoa aiheutuneen Loviisan ydinvoimalaitoksen toiminnan
seurauksena, vaikka jétteen syntypaikka olisikin tosiasiallisesti voimalaitosalueen ulko-
puolella.

Edelld mainitut méérit ovat vihdn suurempia kuin yhtion ennakoimat voimalaitoksen
kéyton yhteydessé tai seurauksena syntyvit jatemédrit. Lisdtyssd marginaalissa on yhtién
mukaan huomioitu polttoaineen osalta muun muassa mahdolliset polttoaineen lataustavan
muutokset, polttoaineen suunnittelumuutokset sekd mahdollisten suojaclementtien méérin
kasvattaminen. Vastaavasti matala- ja keskiaktiivisten jétteiden osalta marginaalissa on
huomioitu muun muassa mahdollisesti tarvittavien laitosmuutosten aiheuttama lisdys jéte-
maédrissd, sekd mahdollinen tarve palauttaa jatteitd matala- ja keskiaktiivisen jatteen lop-
pusijoituslaitokselta voimalaitokselle uudelleenkisittely4d varten. Marginaalin lisdidminen
on hyviksyttidvid huomioiden luvan pitki kesto.

Témaén lisdksi luvanhaltijan on mahdollista pitdd hallussa, kisitelld ja varastoida muualta
Suomesta periisin olevia matala- ja keskiaktiivisia ydinjétteitd ja niitd aktiivisuuspitoisuu-
deltaan vastaavia radioaktiivisia jétteitd, joihin luvanhaltijalla tai Suomen valtiolla on
ydinenergialain tai siteilylain mukainen huolehtimisvelvollisuus, enintiin 2 000 m®.
Pelkkad jéte-erin kisittely ilman pitkdaikaista varastointia ei kuitenkaan edellytd huolehti-
misvelvollisuuden siirtoa.

Ydinenergialain 9 §:n mukaan luvanhaltija, jonka toiminnan seurauksena syntyy tai on
syntynyt ydinjatettd (jatehuoltovelvollinen), on huolehdittava kaikista ndiden jétteiden
ydinjdtehuoltoon kuuluvista toimenpiteistd ja niiden asianmukaisesta valmistelemisesta
sekd vastattava niiden kustannuksista (huolehtimisvelvollisuus). Vastaava toiminnanhar-
joittajan huolehtimisvelvollisuus on my&s séteilylaissa.

Valtioneuvoston nikemyksen mukaan yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on tidrkeéd,
ettd myds kansallinen ydinjédtehuolto ja muun radioaktiivisen jitteen huolto toteutetaan
turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kiytdnnossi kansallisessa ydinjétehuollossa haas-
teena on ollut joidenkin yksittdisten jdte-erien jadminen luvanhaltijoiden nykyisten lupa-
ehtojen ulkopuolelle. Lupaehdon 1.3 puitteissa luvanhaltijalla on harkintansa mukaan
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mahdollisuus sopia kansalliseen ydinjétehuoltoon ja muun radioaktiivisen jatteen huol-
toon liittyvistd litketoimista Suomessa. Toiminnassa on otettava huomioon mahdolliset
muut ydinenergialain tai séteilylain alaiset lupamenettelyt.

Muun kuin Loviisan ydinvoimalaitoksen voimalaitosalueella syntyneen jdtteen késittelyn
ja varastoinnin osalta edellytetiifin, ettd huolehtimisvelvollisuus jétteestd siirtyy tai on siir-
tynyt luvanhaltijalle tai Suomen valtiolle. Huolehtimisvelvollisuuden siirtdmisell4 tavoi-
tellaan j4tteistd huolehtimista aina loppusijoitukseen tai valvonnasta vapautumiseen asti.
Loviisan ydinvoimalaitoksella voidaan kuitenkin késitell4 jite-erid ilman huolehtimisvel-
vollisuuden siirtdmistéd. Késittely saattaa edellyttéd jéatteen vilivarastointia, alle 10 vuoden
vilivarastointi ei edellytd huolehtimisvelvollisuuden siirtdmistd. Suomen valtiolla on aina
viimeké&tinen vastuu loppusijoitetusta jétteest.

Lupaehdon 2 mukaan yhtién on toimitettava tyo- ja elinkeinoministerién hyvéksyttaviksi
ydinenergialain 7 g §:n mukainen suunnitelma Loviisan ydinvoimalaitoksen kaytosta
poistamiseksi. Suunnitelma on toimitettava kéyttoluvan mukaisen toiminnan kestéessi
saannollisesti kyseissd pykéldsséd vaaditussa aikataulussa.

Lisdksi suunnitelma on toimitettava kolmen vuoden kuluessa energiantuotannon pastty-
misesti, ellei luvanhaltija ole sithen mennessi jéttinyt valtioneuvostolle ydinenergialain
edellyttimad ydinvoimalaitoksen elinkaaren mukaista Loviisa 1 ja Loviisa 2 -ydinvoima-
laitosyksikoitd koskevaa lupahakemusta. Lupahakemus voi koskea Loviisan ydinvoima-
laitosta myos edelld mainittuja laitosyksikoitd laajemmin.

Energiantuotannon paétyttyd ydinvoimalaitosyksikoitd ja muita voimalaitosalueella sijait-
sevia ydinlaitoksia koskevat kiytdstipoistosuunnitelmat eriytyviét toisistaan eri viran-
omaisten hyviksyttiaviksi. Ydinpolttoaine- ja ydinjatehuollon kannalta tarpeellisten ra-
kennusten ja varastojen kiytostd poistamista koskeva suunnitelma on toimitettava tyo- ja
elinkeinoministerion hyviksyttdvaksi ensimmadisen kerran vuoden 2060 loppuun men-
nessé.

Suunnitelma voidaan vaatia toimitettavaksi aiemminkin, mikéli energiantuotanto paattyy
merkittdvisti ennen vuoden 2050 loppua. Suunnitelma on tdmén jélkeen toimitettava hy-
vaksyttaviksi sdfinnollisesti vihintddn 10 vuoden vilein kéyttéluvan mukaisen toiminnan
kestéessi. Suunnitelman toimitusajankohta on perusteltua ajoittaa niin, etté se voidaan toi-
mittaa viranomaisten hyvéaksyttaviksi samaan aikaan ydinenergialain 7 e §:n tarkoittaman
médrdaikaisen turvallisuusarvion kanssa.

Kiytidnnossi lupaehdolla varmistetaan, ettd yhtio jattdad valtioneuvostolle seuraavan ydin-
energialain edellyttimén lupahakemuksen riittdvén ajoissa siten, ettd viranomaisten kéy-
tettévissd on riittdvisti aikaa hakemuksen arviointiin ennen ydinvoimalaitosyksikdiden
kayttoluvan padttymistd. Lisdksi lupaehto pidentédd ydinpolttoaine- ja ydinjétehuollon
kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen kaytdstépoistamista koskevan suunnitel-
man toimitusvalid energiatuotannon pédttymisen jéilkeen.

Siteilyturvakeskus on lausunnossaan todennut, ettd ydinenergialain 20 § 1 momentin 2
kohdassa asetetut vaatimukset tédyttyvit. Siteilyturvakeskus arvioi omien menettelyjensd
mukaisesti kdytetyn ydinpolttoaineen vilivarastoinnin kapasiteetin riittdvyyttd Loviisan
ydinvoimalaitoksella.
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Tyd- ja elinkeinoministerid on todennut sille toimitettujen selvitysten perusteella, ettd
Fortum Power and Heat Oy:n varautuminen Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjdtehuollon
kustannuksiin on jérjestetty ydinenergialain 7 luvun mukaisesti.

Edelld mainittu huomioiden valtioneuvosto toteaa, ettd hakijan kédytettdvissd olevat mene-
telmit ydinjatehuollon jédrjestdmiseksi, ydinjétteiden loppusijoitus ja ydinlaitoksen kiy-
tdstd poistaminen sithen mukaan luettuna, ovat riittévit ja asianmukaiset.

3) hakijalla on kiytettiiviiniiiin tarpeellinen asiantuntemus ja erityisesti
ydinlaitoksen kiiyttohenkilokunnan kelpoisuus sekii ydinlaitoksen
kiiyttoorganisaatio ovat asianmukaiset;

Séteilyturvakeskuksen lausunnon ja turvallisuusarvion mukaan Fortumilla on olemassa
tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen ja resurssit turvallisen kdyton jatkamiseksi.

Edelld mainitun huomioiden valtioneuvosto toteaa, ettd hakijalla on kiytettédvénddin tar-
peellinen asiantuntemus ja Loviisan voimalaitoksen kdyttohenkilékunnan kelpoisuus ja
kéyttdorganisaatio ovat asianmukaiset.

4) hakijalla harkitaan olevan taloudelliset ja muut tarpeelliset edellytykset
harjoittaa toimintaa turvallisesti ja Suomen kansainviilisten sopimusvelvoitteiden
mukaisesti;

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston nikemyksen mukaan ja tdlld hetkelld tie-
dossa olevien seikkojen perusteella Fortumin jatkuvien liiketoimintojen tuloksen ja kassa-
virran tuottamiskyky on riittdvd Loviisan ydinvoimalaitoksen toiminnan harjoittamiseen
ja tarvittaviin investointeihin.

Lupaharkinnassa huomioon otettavia velvoitteita sisdltyy erityisesti seuraaviin sopimuk-
siin:
o sopimus Euroopan unionin ydinaseettomien jdsenvaltioiden, Euroopan atomiener-
giayhteistn ja Kansainvilisen atomienergiajérjeston vililld ydinsulkusopimuksen
III artiklan 1 ja 4 kohdan tdytdntG6npanosta (SopS 55/1995)
e ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus (SopS 74/1996)
e kéytetyn polttoaineen radioaktiivisen jéitteen huollon turvallisuutta koskeva yleis-
sopimus (SopS 36/2001)

e ydinvastuuta koskeva vuonna 1960 solmittu Pariisin yleissopimus ja sitd tdyden-
tavit sopimukset ja poytikirjat.

Siéteilyturvakeskuksen mukaan sen suorittamassa arvioinnissa ei ole tullut esiin seikkoja,
jotka olisivat esteend harjoittaa hakemuksessa kuvattua toimintaa turvallisesti ja Suomen
kansainvélisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Fortum on tehnyt kéytt6lupahankkeistaan Euratom-sopimuksen artiklan 41 mukaisen in-
vestointi-ilmoituksen Euroopan unionin komissiolle 13.10.2022.
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Edelld mainittu huomioiden valtioneuvosto katsoo, ettd hakijalla on taloudelliset ja muut
tarpeelliset edellytykset harjoittaa hakemuksessa tarkoitettua toimintaa turvallisesti ja
Suomen kansainvilisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Ydinlaitos ja sen kiiyttiminen muutoinkin tiyttivit ydinenergialain 5-7 §:ssi
sdfddetyt periaatteet

Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikot kattavat 1dhes 10 % Suomen sdhkdnkulutuksesta.
Yhteiskunta sdahkoistyy hyvad vauhtia ja séhkon tarve arvioidaan kasvavan pitkén tasaisen
vaiheen jilkeen jdlleen reippaasti 2020- ja 2030-luvulla. Osan kysynnén kasvusta kattaa
tuulivoima, jota rakennetaan paraikaa huomattavia miérid Suomeen. Sédriippuvaisen
sdhkontuotannon rinnalle tarvitaan sihkgjérjestelméin kuitenkin riittdvisti tasaisempaa ja
ennakoitavampaa tuotantoa tarjoavia energialdhteits, kuten ydinvoimaa. Loviisan
voimalaitoksen toiminnan jatkuminen on Suomen sihkdhuollon turvaamisen kannalta
perusteltua.

Loviisan voimalaitos vaikuttaa alentavasti sdhkon hintatasoon Suomessa, misti hy6tyvit
niin kotitaloudet, elinkeinoeléimi kuin kaikki muutkin sihkonkéyttdjét. Teollisuuden
kilpailukyvyn turvaamisen kannalta on olennaista turvata sihk6n saanti ja sen
kohtuullinen hintataso. Nikym4 vakaasta ja edullisesta sahkon hintatasosta pitkille
tulevaisuuteen lisdd investoijien kiinnostusta Suomea kohtaan.

S&hkod kayttavilld prosesseilla ja teknologioilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja
siten hillitd ilmastonmuutosta. Ydinvoimalaitosten k#ytto auttaa osaltaan saavuttamaan
ilmastolaissa asetetut kasvihuonekaasupééstojen vahentdmistavoitteet ja Suomen tavoi-
tetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessa.

Edelld mainittujen ja jdljempini esitettyjen perustelujen nojalla valtioneuvosto katsoo,
ettd kayttolupien myodntdminen on ydinenergialain 5 §:n mukaisesti yhteiskunnan koko-
naisedun mukaista.

Sateilyturvakeskus on todennut, ettei mikéin kayttoon liittyvi tapahtuma ole heikentéanyt
olennaisesti laitosten turvallisuutta tai aiheuttanut merkittivai radioaktiivisten aineiden
padstdd ympdaristoon. Laitosten kdytostd aiheutuneet sdteilyannokset ja radioaktiivisten
aineiden paastot ovat alittaneet vahvistetut rajat.

Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikdiden turvallisuus on arvioitu laajasti voimassa ole-
vien vaatimusten pohjalta. Kiyton aikana laitosyksikdihin on tehty lukuisia turvallisuutta
lisddvid muutoksia. Ajankohtaiset Loviisan voimalaitoksen kdyttdasiakirjoja ja -organi-
saatioita koskevat kehittimisndkokohdat on todettu Siteilyturvakeskuksen lausunnossa.

Niin ollen valtioneuvosto katsoo, ettd kdyttélupien myodntdminen Loviisa 1 ja 2 -ydinvoi-
malaitosyksikdille seké ydinpolttoaine- ja ydinjdtehuollon kannalta tarpeellisille raken-
nuksille ja varastoille ei ole ristiriidassa ydinenergialain 6 §:sséd sdddetyn ydinenergian
kédyton turvallisuutta koskevan periaatteen kanssa.

Valtioneuvosto toteaa edelleen, ettid Loviisan ydinvoimalaitos ja sen ydinenergialain mu-
kaiset ydinjédtehuollon jérjestelyt tayttévit ydinenergialain 6 a §:ssd sdddetyt periaatteet.



30 (34)

Sateilyturvakeskus on todennut, ettéi Loviisan ydinvoimalaitoksen turva- ja valmiusjirjes-
telyt ovat riittdvit, ydinaseiden levidmisen estdmiseksi tarpeellinen valvonta on asianmu-
kaisesti jdrjestetty ja ydinlaitoksen haltijan vahingonkorvausvastuu ydinvahingon varalta
on jérjestetty siitd sdddetylld tavalla. Séteilyturvakeskus toteuttaa 20 § 2 momentin edel-
lyttdmit toimet osana normaalia valvontaansa.

Valtioneuvosto katsoo saatujen lausuntojen perusteella, ettd Loviisan voimalaitoksen tur-
vajérjestelyt, valmiusjérjestelyt ja muut jirjestelyt ydinvahinkojen rajoittamiseksi ja voi-
malaitoksen kédyton turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta ovat riittdvit.

Edelld esitetyn perusteella valtioneuvosto toteaa, ettd kaikki kidyttéluvan mydntimiselle
asetetut edellytykset téyttyvit.

Luvan voimassaoloaika

Valtioneuvosto katsoo, ettd ydinvoimalaitoksen turvallisuuskulttuurin jatkuvan kehittymi-
sen yhtend edellytyksend on selked tieto toiminnan jatkumisesta. Koska annetuista lausun-
noista ei ilmene mitéén sellaista merkittivéid seikkaa, joka olisi ristiriidassa voimalaitos-
yksikdiden turvallisen kdyton varmistamisen kanssa, katsoo valtioneuvosto, ettid kiyttdlu-
vat voidaan my&ntdd haetun pituisina.

Korvattavat piiitokset

Témé péétds korvaa tullessaan lainvoimaiseksi valtioneuvoston 26 pdivina heindkuuta
2007 (6/330/2006) Fortum Power and Heat Oy:lle myontdmén luvan kdyttdd ydinvoima-
laitosyksikoitd Loviisa 1 ja Loviisa 2.

Piitoksen voimaantulo ja tdytintoonpano

Valtioneuvosto toteaa, ettd lain oikeudenkdynnisti hallintoasioissa (808/2019) 122 §:n 3
momentin 3 kohdan mukaan péitoés voidaan panna tdytdntoon lainvoimaa vailla olevana,
jos pditoksen tdytantdonpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykiti.

Valtioneuvosto katsoo, ettd pédtoksen tiytdntoonpanoa lainvoimaa vailla olevana voidaan
pitdd yleisen edun mukaisena. Voimalaitoksen turvallinen ja taloudellinen kiytto edellyt-
tdd ennakoitavaa investointi-ilmapiirid ja riittdvid varmuutta tulevaisuudesta. Laitoksen
Jjatkuva kéytt6 tukee my6s sidhkdntuotannon huoltovarmuutta, laitos tuottaa noin 10 %
Suomen sidhkontarpeesta.

Valtioneuvosto on asiaa arvioidessaan ottanut huomioon myos kiytetyn Kédytetyn ydin-
polttoaineen ja radioaktiivisen jétteen kansallisen ohjelman tavoitteet. Kansallisen ohjel-
man tavoitteiden mukaisesti VTT Oy:n FiR 1 -tutkimusreaktorin ja radioaktiivisten mate-
riaalien tutkimuslaboratorion (Otakaari 3) radioaktiivisten jitteiden sijoittaminen Loviisan
loppusijoituslaitokselle on yleisen edun mukaista. Taytantoonpanon viivdstymisen seu-
rauksena edelld mainittujen jétteiden vastaanotto Loviisan voimalaitosalueella vahintd4n-
kin viivéstyisi ja VIT Oy:lle aiheutuisi merkittévia lisikustannuksia.
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Edelld mainittu huomioiden valtioneuvosto katsoo, ettd paddtds voidaan panna taytdnt66n
yleisen edun vuoksi lainvoimaa vailla olevana. Pa#t6s on lainvoimainen valitusajan paa-
tytty4, ellei sithen haeta muutosta valittamalla.

Muutoksenhaku

Tdhén pastokseen tyytyméiton saa hakea sithen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeu-
delta kirjallisella valituksella. Padtoksestd saa valittaa se, johon pdétds on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun paatds vélittomasti vaikuttaa. Valituksen saa
tehdd silld perusteella, ettd pddtos on lainvastainen. Valituskirjelmé on toimitettava vali-
tusajassa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valitusosoitus on liitteeni.

Maksu

Tastd padtoksesti on peritty hakijalta 84 100 euron maksu, joka on méiéritty ydinenergian
kidytén valvontaan kuuluvista valtioneuvoston paitoksistd suoritettavista maksuista anne-
tussa asetuksessa (1474/2001).
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tahan paatokseen tyytymatdn saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjalli-
sella valituksella. Valituksen saa tehda silld perusteella, etté pdatds on lainvastainen. Valituskir-
jelma osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa korkeimman hallinto-
oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtdva 30 pdivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie-

doksisaantipdivaa ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, lauantai, itsenai-
syyspdiva, vapunpaiva, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vield seuraavana arkipai-

vana.

Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeelld vastaanottajalle. Vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemantena padivana kirjeen l1dhettdmisestd, jollei muuta nayteta. Taval-
lisessa sahkoisessd tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon kolmantena
pdivana viestin lahettamisestd, jollei muuta nayteta.

Jos on kysymyksessa sijaistiedoksianto, pdatds katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta ndytetd,
kolmantena paivéna tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta paivésta. Viranomaisen tie-
toon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispaivana.

Valituksen sisalto
Valituskirjelméssé on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— miltd kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia siihen vaaditaan tehtévéksi
sekd perusteet, joilla muutosta vaaditaan

— mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteen oleva pdatos ei kohdistu valittajaan

— valittajan nimi, kotikunta ja puhelinnumero

— postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkayntiin liittyvét asiakirjat voidaan
lahettaa.

Jos valittajan puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa, asiamiehensa tai luvan saanut oi-
keudenkayntiavustajansa taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkild, valituskirjelmassa
on ilmoitettava myds taman nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireilla ollessa ilmoitettava viipymétta hallintotuomiois-
tuimelle.
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Valituksen liitteet
Valituskirjelmaan on liitettéva

- pdatos, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperdisena tai jéljenndksena valitusosoituk-
sineen

— tiedoksisaantitedistus tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitéd ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle

— asiamiehen valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut

oikeudenkayntiavustaja.

Valituksen toimittaminen perille

Valituksen voi toimittaa henkilokohtaisesti, postitse maksettuna postilahetyksena, sahkéisella tie-
donsiirtomenetelmalla taikka asiamiestd tai lahettia kdyttaen. Valituksen lahettaminen postitse tai

Valituksen on saavuttava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen 30 pdivan valitusajan paatty-
mistd. Sahkoisen asiakirjan tulee olla perilla siten, ettd se on hallinto-oikeuden kaytettavissa vas-
taanottolaitteessa tai tietojarjestelmassa siten, ettd viestia voidaan kasitelld valitusajan viimeisena
paivana ennen kello 16.15.

Korkeimman hallinto-oikeuden virka-aika on maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdd myds hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite: PL 180, 00131 Helsinki
kéyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki

puhelinvaihde: 029 56 40200
telefax: 029 56 40382

sahkdpostiosoite: karkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Oikeudenkayntimaksu

Asian kasittelysta korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritaan tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) nojalla oikeudenkdyntimaksu. Maksun suuruus on 530 euroa. Tuomioistuinmaksu-
laissa on erikseen sdddetty tapauksista, joissa maksua ei perita.



